Załącznik nr 1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

UPS:

	Lp.
	Parametry
	Wymagane minimalne parametry techniczne:
	
     
Podać nazwę i model

	1.
	Moc pozorna
	Min. 1000 VA
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	2.
	Moc czynna
	Min. 1000 W
	[bookmark: Wybór1]|_| spełnia / |_| nie spełnia

	3.
	Architektura UPS-a
	On-line double conversion
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	4.
	Napięcie
	230 V
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	5.
	Typ obudowy
	Rack 19” 2U
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	6.
	Zabezpieczenia / filtry
	· Przeciwprzepięciowe
· Spadek napięcia
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	7.
	Porty zasilania we.
	· IEC-C14
· Wtyczka sieciowa
· Typ F Schuko
	[bookmark: Wybór3]|_| spełnia / |_| nie spełnia

	8.
	Porty zasilania wy.
	Min. 6 x IEC-C13
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	9.
	Gniazda we/wy
	1 x USB 2.0 lub 1 x RJ-45 LAN
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	10.
	Akcesoria
	Wymagane są niezbędne akcesoria umożliwiające montaż urządzenia w szafie 19” wraz z niezbędnym okablowaniem.
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	11.
	Gwarancja
	Minimum 3 lata.
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	12.
	Certyfikaty
	Dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat:
· CE (załączyć do oferty), 
· EAC (załączyć do oferty), 
	|_| spełnia / |_| nie spełnia



