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S301
B-6

zasil. siłowników okien dachowych
pom. 301, 302
Pi=0,3kW      YDY 3x1,5mm2

S301
B-6

zasil. siłowników okien dachowych
pom. 303, 304, 305
Pi=0,3kW      YDY 3x1,5mm2

rysunek: nr rys.

SCHEMAT ZASILANIA URZĄDZEŃ NA PODDASZU

projektował:
uprawnienia: podpis:

podpis:

skala:

-
mgr inż. Karol Jarmuda WKP/0317/POOE/08

opracował:

mgr inż. Jan Bujakiewicz

temat: Przebudowa i modernizacja

inwestor:

projekt :
BIURO DS. BUDOWNICTWA

MODUŁ
ul. A. Kocjana 6
60-408 Poznań

obiekt:

im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich
    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Gmina Opalenica ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

ul. Farna 5
64-330 Opalenica

faza:

Projekt achitektoniczno-budowlany

ostatniej kondygnacji budynku

podpis:
sprawdził:

2

uprawnienia:
WKP/0220/PWOE/19

S301
C-6

centrala oddymiania
Pi=0,2kW      YDY 3x1,5mm2

Istniejąca rozdzielnica R
P-2

UWAGA:
1. Elementy projektowane wyróżniono  

kolorem czerwonym.
2. Kolorem czarnym wyróżniono obwody 

istniejącej rozdzielnicy wg dokumentacji 
archiwalnej.
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