
Zbiornik powietrza 1500l
Max ciśnienie robocze - 1,1 [MPa]
Typ zbiornika: pionowy
masa: 280kg
wymiary(DxH): 910x2765mm

Filtr powietrza wstępny
Ciśnienie pracy do 1,6 [MPa]
Przepływ maksymalny - 78 [m3/h]
masa: 1,1kg
wymiary: 88x270mm

Filtr powietrza końcowy
Ciśnienie pracy do 1,6 [MPa]
Przepływ maksymalny - 78 [m3/h]
masa:1,1kg
wymiary:88x270mm

Osuszacz chłodniczy powietrza
Przepływ: 72 [m3/h]
Przepływ: 1,2 [m3/min]
Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 [MPa]
zasilanie: 230V 0,26kW
masa: 25kg
wymiary (SxDxH): 350x493x450mm

Sprężarka śrubowa
zasilanie:400 V 5500W
masa: 280kg
Pojemność zbiornika [l] = 500
wymiary(SxDxH): 650x850x1380mm

Separator oleju
Max wydajność sprężarki - 120[m3/h]
Pojemność zbiornika 25 [l]
pojemność zbiornika oleju 2.5 [l]
masa:8,5kg
wymiary(SxDxH): 345x320x555mm

Elektroniczny dren kondensatu
pod zbiornik
Max wydajność sprężarki - 300 m3/h
Min ciśnienie robocze - 0,8 [MPa]
Max ciśnienie roboczew -1,6 [MPa]
masa: 0,7kg
wymiary(SxDxH): 100x130x90mm
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SZCZEGÓŁ INSTALACJI SPRĘŻONEGO
POWIETRZA

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0272/PWOS/13)
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LEGENDA:

Zawór zwrotny

Zawór bezpieczeństwa

Zawór odcinający

Sprężone powietrze
Kondensat


