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pom. 3.7 (zaplecze)

SM

centrala 
telefoniczna

istn. punkt dystrybucji 2 pietro

istn. punkt dystrybucji 1 pietro

Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie     

E-16 Instalacje niskoprądowe - schemat blokowy

media z zewnątrz  

PD-2

istn. punkt dystrybucji parter

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x YTKSY 6x0.5   

UHF 450-800
ATV 19/21-60

VHF 140-250
ATV 7/5-12

FM
3xRG6(czarny)

ZWROTNICA
 ANTENOWA

ZA-104MS

1xRG6(czarny)

DACH

1/2

WZMACNIACZ
ALCAD CA-215

DO GNIAZD

MULTISWITCH

100cm

4xRG6 pod dachem

1xRG6(czarny)

n x YTKSY 6x0.5   
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Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie      

E-16/1Instalacje niskoprądowe - 2 pietro

PD-1

istniejace magistrale do punktów dystrybucji   

 RJ45

3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.5  sala lekcyjna2xRJ45

 2 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.7  sala lekcyjna2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.12  świetlica lewa strona2xRJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.44 sala gimnastyczna2xRJ45

istn. punkt dystrybucji 1 pietro
pom 1.11 korytarz

gn. TV RG6     

gn. TV RG6    

centrala
telefoniczna

skrzynka SM
6 x RG6   

 RJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.13 kuchnia 22xRJ45

6 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.21  sekretariat
2xRJ45

YTKSY 6x0.5

 LCY 2x1,5mm2   1.2, 1.6, 1.11 korytarz radiowęzeł
pom. 2.13

szafa RACK
pom. 1.22

 RJ45 2 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.4  sala lekcyjna

 2 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.9  sala lekcyjna2xRJ45

3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.10  biblioteka2xRJ45

gn. TV RG6     RJ45

gn. TV
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.12  świetlica prawa strona2xRJ45

gn. TV
 RJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.1.4 pokój2xRJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.1.5 pokój2xRJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.32 pokój nauczycielski2xRJ45

 RJ11 YTKSY 6x0.5

2xRJ45

2xRJ45

 RJ11

3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.23  sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6     RJ45

4 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.24  sekretariat2xRJ45

2xRJ45

pom 1.21

pom 1.1

media z zewnątrz  

 LCuY 2x1,5mm2   
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Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie      

E-16/2Instalacje niskoprądowe - 1 piętro
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 5 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.3  sala lekcyjna
2xRJ45

 RJ45

4 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.4  sala lekcyjna
2xRJ45

2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.5  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.6  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.7  sala lekcyjna2xRJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.8  gabinet pedagoga2xRJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.13 zaplecze2xRJ45

istn. punkt dystrybucji 1 pietro
pom 2.16 korytarz

gn. TV RG6     

gn. TV RG6    

gn. TV RG6    

gn. TV RG6    

szafa RACK
pom. 1.22

centrala
telefoniczna

skrzynka SM
15 x RG6   

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.9 sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6 

 RJ45
 RJ45

 RJ11 YTKSY 6x0.5

 RJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.10 pokój nauczycielski2xRJ45

 RJ11 YTKSY 6x0.5
 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.11 sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6 
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.12 sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6 
 RJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.14 sala sensoryczna2xRJ45

4 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.15  siłownia
2xRJ45

 RJ45
 RJ45

YTKSY 6x0.5

 LCY 2x1,5mm2     2.16 korytarz radiowęzeł
pom. 2.13

 LCuY 2x1,5mm2   
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Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie   

E-16/3Instalacje niskoprądowe - 2 piętro
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pom. 3.7 (zaplecze) 30 x UTP 5x2x0.5    6e)  pom 3.5 sala lekcyjna2xRJ45

30 x UTP 5x2x0.5    6e)  pom 3.6 sala lekcyjna

 5 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.3  sala lekcyjna
2xRJ45

 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.5  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.6  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

2xRJ45

2 x UTP 5x2x0.5    6e)  pom 3.7 zaplecze2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.9  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.10  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.11  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.23 sala lekcyjna2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.26 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.27 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.32 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

istn. punkt dystrybucji 2 pietro
pom 3.12 korytarz

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.33  pokój nauczycielski
2xRJ45

 RJ45

gn. TV RG6  pom 3.3   

gn. TV RG6  pom 3.5  

gn. TV RG6  pom 3.6  

gn. TV RG6  pom 3.9  

gn. TV
RG6  pom 3.10 

gn. TV RG6  pom 3.11 

gn. TV RG6  pom 3.14

gn. TV RG6  pom 3.16

2xRJ45

2xRJ45
 4 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.14  świetlica

2xRJ45 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.16  świetlica

gn. TV RG6  pom 3.17
2xRJ45 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.17  sala lekcyjna

gn. TV RG6  pom 3.23

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.25 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45
gn. TV RG6  pom 3.25

gn. TV RG6  pom 3.26

gn. TV RG6  pom 3.27

gn. TV RG6  pom 3.32

 RJ11 1 x YTKSY 6x0.5 pom 3.33  pokój nauczycielskicentrala
telefoniczna

skrzynka SM
15 x RG6   

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.12 hol2xRJ45

gn. TV
RG6  pom 3.12

YTKSY 6x0.5

 LCY  2x1,5mm2    3.12 hol

radiowęzeł
pom. 2.13

szafa RACK
pom. 1.22

 LCuY 2x1,5mm2   
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego 
im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich - duża szkoła



LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA 19.3300.0004.21 NEPTUN LED COMPACT 8000 PCT-TUBE E 21 IP65 840 / L-1200 (7645 lm; 61.0 W)

LUXIONA 19.3300.0005.21 NEPTUN LED COMPACT 6000 PCT-TUBE E 21 IP65 840 / L-1200 (5715 lm; 40.0 W)

LUXIONA Troll 19.3135.0026.34 RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X320 (25022 lm; 228.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)
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36* ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

16* ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

SU
AR3

SU
RP3

9* PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP, flaga
00

00

20* PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP
00

CLA2T 6* PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-1W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
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Legenda opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego

Legenda opraw oświetleniowych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
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rozdzielnia główna

tablica rozdzielcza elektryczna nr 2

tablica rozdzielcza elektryczna nr 1

tablica rozdzielcza elektryczna nr 3

tablica rozdzielcza elektryczna kuchni nr 1

tablica rozdzielcza elektryczna mieszkania

tablica rozdzielcza elektryczna węzła cieplnego

Legenda osprzętu

TE-D tablica rozdzielcza elektryczna dźwigu

TE-D

OPRAWA ZEWNETRZNA Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
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TE-SG

TE-SG tablica rozdzielcza sali gimnastycznej

instalacja pozostaje bez zmian

TE-K1

TE-K2 tablica rozdzielcza elektryczna kuchni nr 2
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oprawy oświetlające elewcję nad daszkiem

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna
- samoczynne wyłączenie napiecia

Instalację oświetlenia wykonać jako podtynkową układając przewody w uprzednio przygotowanych bruzdach

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Instalacja w układzie TN-S
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tablica wyników podświetlena
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rozdzielnia główna

tablica rozdzielcza elektryczna nr 2

tablica rozdzielcza elektryczna nr 1

tablica rozdzielcza elektryczna nr 3

tablica rozdzielcza elektryczna kuchni  nr 1

tablica rozdzielcza elektryczna węzła cieplnego

Legenda osprzętu

tablica rozdzielcza elektryczna dźwigu
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tablica rozdzielcza elektryczna garażyTE-G
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Ochrona przeciwporazeniowa:
- izolacja ochronna
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacje gniazd wykonać jako podtynkową  układając przewody w uprzednio przygotowanych bruzdach

przekroje przewodów zgodnie  ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Instalacja w układzie TN-S
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LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)

Legenda opraw oświetleniowych
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wyłącznik świecznikowy
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  ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

  ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

SU
AR3

SU
RP3

 PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP, flaga
00

00

  PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP
00

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Legenda opraw oświetleniowych

00

tablica rozdzielcze pierwszego piętra
TE11-12

TE11TE12

Instalację gniazd wykonać jako podtynkową układając przewody   w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacja w układzie TN-S

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Legenda osprzetu

przycisk światło
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tablica rozdzielcze pierwszego piętra
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Instalację gniazd wykonać jako podtynkową układając przewody   w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacja w układzie TN-S

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji
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LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)

Legenda opraw oświetlenia podstawowego

Legenda osprzętu

Legenda opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

oprawa  LED 15W hermetyczna  z czujnikiem ruchu i zmierzchu

tablice rozdzielcze II piętra
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36* ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

16* ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

SU
AR3

SU
RP3

9* PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP, flaga
00

00

20* PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP
00

CLA2T
6* PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-1W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
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instalacja w układzie TN-S

instalację elektryczną układać  jako podtynkowa układając przewody w uprzednio 
przygotowanych bruzdzach.
Przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji
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Strzelecko - Drezdeneckiego - Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich - duża szkoła



Legenda osprzętu

tablice rozdzielcze II piętra
TE21-23

TE23 TE22 TE21

RZUT II-GO PIĘTRA
SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

E-22
NR
RYS.

STRZELCE KRAJ.
MIEJSCE I DATA

1:100
SKALA

Rzut II-go piętra - instalacje elektryczne gniazd
RYSUNEK

ELEKTRYCZNABRANŻA STUDIUM

OBIEKT

inż. Jacek Hajdasz
PROJEKT. BR. ELEKTRYCZNA

podpis

Jakub Mańdzij
66-500 Strzelce Kraj., ul. Wodociągowa 2B

tel. 957611631; 501035036
email: biuro@jmprojekt.pl

www.jmprojekt.pl

3010
x1

1

3012
x1

5

3010
x1

1

3012
x1

5

30
12x15

30
12x15

WŁAZ

hp=95

płytki ceram.8,1
ŁAZIENKA3.35

płytki ceram.7,7
PRYSZNICE3.42

pł
yt

ki
 c

er
am

.
7,

3
TO

AL
ET

A
3.

40

płytki ceram.6,5
MAGAZYN3.39

płytki ceram.3,7
PRALNIA3.38

pł
yt

ki
 c

er
am

.
4,

9
PR

YS
ZN

IC
3.

37

płytki ceram.7,8
TOALETA3.36

płytki ceram.8,1
ŁAZIENKA3.41

la
st

ry
ko

14
,1

KL
AT

KA
 S

C
H

O
D

O
W

A
3.

34linoleum12,1
POK. NAUCZYCIELSKI3 .33

linoleum11,8
PRACOWNIA3.32

linoleum12,3
SYPIALNIA3 .31

linoleum11,8
SYPIALNIA3.30

linoleum11,6
SYPIALNIA3.29

linoleum12,3
SYPIALNIA3.28

linoleum18,1
POM. GOSPODARCZE3.27

linoleum23,8
sala lekcyjna3 .26

linoleum17,4
pracownia3 .25

linoleum16,6
SYPIALNIA3.24

linoleum18,9
sala lekcyjna3 .23

linoleum15,4
SYPIALNIA3 .22

linoleum32,7
KORYTARZ3.19

linoleum16,8
SYPIALNIA3.21

linoleum16,0
SYPIALNIA3.20

linoleum16,8
3 .18

linoleum16,8
pracownia3.17

linoleum16,0
ŚWIETLICA3.16

linoleum15,7
SYPIALNIA3.15

linoleum18,3
ŚWIETLICA3.14

linoleum117,3
HOL3.12

linoleum15,7
SYPIALNIA3.13

linoleum16,3
sala lekcyjna3 .11

linoleum34,0
SALA LEKCYJNA3.10

linoleum16,6
SALA LEKCYJNA3.9

linoleum44,6
KORYTARZ3.8

linoleum16,3
ZAPLECZE3.7

linoleum49,6
SALA LEKCYJNA3.6

linoleum51,9
SALA LEKCYJNA3.5

linoleum8,3
ZAPLECZE3.4

linoleum33,4
SALA LEKCYJNA3.3

linoleum29,0
KORYTARZ3.2

lastryko13,2
KLATKA SCHODOWA

3.

1

YDY 3x2,5mm2

h=
1,

4m

2xRJ45

4x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m

4x
23

0V

2x
R

J4
5

zestaw gniazd 230V +2xRJ45 

gniazdo 230V N+Z

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0
R

J4
5

2x230V
RJ45

2x230V
RJ45

2x230V
RJ452x

23
0V

R
J4

5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0
R

J4
5

2x230V
RJ45

2x230V
RJ45

2x230V
RJ452x

23
0V

R
J4

5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x
23

0V
R

J4
5

2x230V
RJ45

2x230V
RJ45

2xRJ45
2x230V

skrzynka 
switch

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m

2xRJ45
2x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

RJ45
h=2,20m
RJ45

2xRJ45
2x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m
RJ45

3x230V

2xRJ45

3x230V

2xRJ45

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m
RJ45

2xRJ45
2x230V

3x230V

2xRJ45

3x230V

2xRJ45
SYPIALNIA

2xRJ45
2x230V

2xRJ45
2x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m
RJ45

2xRJ45
2x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m
RJ45

2xRJ45
2x230V

2xRJ45
2x230V

2x
R

J4
5

2x
23

0V 2x230V +2xRJ45+ TV
  h=1,40m

punkt dystrybucji internetu

PD-3
TE23-3.7

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m
RJ45

2xRJ45
2x230V

TV

TV

2xRJ45
2x230V

4x230V

2xRJ45
2x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m
RJ45
TV

TV

TV TV TVTV

TV
 RJ45

tablica interaktywna

zestaw gniazd 230V +RJ45 + TV 
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Instalacja w systemie TN-S
Instalacje gniazd wykonać jako podtynkowe układając przewody YDY 3x2,5mm2 w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacje niskoprądowe w salach lekcyjnych wykonać pod tynkiem w bruzdach odalonych od pozostałej instalacji min 20cm

Magistrala niskopądowa z szafy RACK zasilajaca punkty dystrybucji, alarmy, kamery pozostaje bez zmian
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Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu 
Strzelecko - Drezdeneckiego - Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczego im. J. Korczaka 
w Strzelcach Krajeńskich - duża szkoła
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