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Dotycry: postępowania przetargowego o udzie|enie zamówienia publicanego prowadzonego
w trybie podstawouym bez negocjacji pn.: ,Budowa nadciśnieniowego systemu usuwania
dymu z budyŃu wysokiego ,,B- SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Koło-
brzegu ptzy ul. Portowej 22".
Nr postepowani a 18120222.

Do zamawiaiacego wphrreły nastepuiace zaovtania:

Ętanie nr 1

,,Prosimy o załączeńe dokumentu wymienionego w pkt 5.5 (str. 1 1) Projekhr wykonawczego
- aneks nr 2, tj. "Załącznik - Obliczenia".

Ętanie nr 2
,,W projekcie wykonawczy - aneks nr 2 branża sanitama na str. 8 jest zapis: "System klasy B
wymaga spełnienia następujących warunków projektowych:".
Prosimy o wskazanie o jakie warunki projektowe chodzi?"

Pytanie nr 3
,,Prosimy o udzielenie odpońedzi na poniższe pytania:
1 . Zgodńe z zńąpznikiem nr 2 do SWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w pkt 6
zamawiający wymaga: ,,Z uwagi na brak miejsca w piwnicy ... zaoferowanie obudowy kom-
paktowej", tzn. w jednej bryle (zwańej). W dokumentacji projektowej na rysunku nr l wska-
zuje wymiary tych obudów, tj. 1884x1200 mm oraz 1806x1000 mm; drzwi od wewnątrz pro-
wadzące do pomieszczenia, w kórym mają być zamontowane obudowy mają wymiar szer.

900, a od strony zewrrętrzrej pozostawiono otwór o szer. 850 mm. Nie ma więc mozliwości
transpońu zestawów do różnicowania ciśnień o projektowanych wymiarach przez istniejące
otwory drzwiowe. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy
o określenie sposobu wniesienia zestawów do różnicowania ciśnień w obudowie kompakto-
wej o wymiarach wskazanych w dokumentacji lub wykreślenie powyższego zapisu lub też
opisanie tej cechy ptzez określenie maksymalnych wymiarów obudów zestawów do róźnico-
wania ciśnień w piwnicy, tj. dfugości, szerokości, wysokości.
2. Zgodńe z rysuŃiem nr 1 ,,Rzut piwnicy - aneks" do pomieszczenia montażu zestawów do
różnicowania ciśnień prowadzą j edne drzwi, przez które jest dostęp tylko do jednego zestawu
i to tylko zjednej strony, do drugiego brakjest dostępu. Po ich zamontowaniu nie będzie
możliwości przeprowadzenia czynności serwisowych. Prosimy o wyjaśnienie."
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Pytanie nr 4
,,Prosimy o wyjaśnienie lub wykreślenie zapisu w pkt 1 zńącmika nr 2 Oo gY17 orą2 ngzdzia-
ie IV pkt 5 SWZ, gdyż jak wynika z dokumęntacji projektowej zamawiający nie opisuje
przedmiotu zam ówieńa przez znak towarowy (tj. zgodnie zart,99 ust, 5 ustawy Pzp), apo-
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referen-
cji technicmych (t1. zgodńe z art. i01 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp).
Na marginesie zazrraczatny , że ustawa Pzp nie dopuszcza stosowania maków towarowych
jako kons§rtutywnego elementu opisu przedmiotu zamówienia, jeśli możliwe jest obiektywne
opisanie przedmiotu zamówienia przy pomocy zasad określonych w art. 99 ust. 1 oraz ań. 101

ustawy Pzp. Jednocześnie opisanie przedmiotu zamówienia w myśl art. 99 ust. 5 ustawy Pzp
nakłada na zamawiającego obowiązek opisania kr}teriów równoważności (art. 99 ust, 6 usta-
lvy Pzp), którymi będą wybrane cechy, funkcjonalności produktów, utządzeń czy usług będą-
cych przedmiotem zamówienia. "

zamawiaiacy zgodnie z ań. 284 ust. 2 ustawv z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U, z 2019
poz. 2019 z późn. zm.) udziela nasteouiacvch odpowiedzi:

Odpowiedzi:
PYTANIE nr 1

Dokument ,,Załącznik - Obliczenia" stanowi zńącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

PYTANIE nr 2

WaruŃi projektowe zawańe są w dalsrych po drońzińach tj. w 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6.

PYTANIE nr 3
Ad. 1.

Urządzenia iSWAY-FC@ zlokalizowane w piwnicy, celem przetransportowania ich do doce-
lowego pomiesz czeni4 będą uprzednio zdemontowane, a po przetranspońowaniu poszcze-
gólnych ich elementów ponownie znontowane. Demontaż i powtómy montaź musi byó do-
konany przez pracowników delegowanych przez producenta urządzeń iSWAY-FC@.
Najpierw nalezy zamontować rrrądzenia iSWAY-FC@, a dopiero później wykonać przegro-
dę komory czerpnej.
Ad.2.

,,Rzut piwnicy - aneks (drugie pomieszczenie)" jest komorą czerpną i nie przewidziano w
nim rrrądzeń wymagających serwisowania. Pozostaje jedynie kwestia oczyszczania komory
czerpnej z ewentualnych zabrudzeń pyłem, piaskiem, czy 1iśómi. W Ęm celu zaprojektowano
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pionowe kraty stalowe otwierane z zswnątrz i kotwy żazowe w studni powietrza doprowa-
dzanego.

PYTA|IIE nr 4
Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepła są wyrobami budowlanymi, które oprócz cech ogólnych wynikających z ich plzezna-
czenia (paramefrów techniczrrych - włŃciwości użrytkowych), charakteryzują się także ce-
chami indywidualnymi (rozwiązaniami konstrukcyjnymi poszczególnych ich ęlementów,
oprogramowaniem komunikacyjnym pomiędzy swoimi elementami itp.). Dlatego projeklując
tego rodzaju wyroby budowlane naleĘ uwzględniac także ich cechy indywidualne, zapewnia-
jąc kompatybihość z innymi projektowanymi instalacjami, cry systemami instalacyjnymi, jak
system zasilania, cry sterowania elementami systemów różnicowania ciśnień (klapami wenty-
lacji pozarowych, oknami oddymiającymi, wyrzutniami oddymiającymi iĘ.). Stąd w pĄek-
cie użyto znaków towarowych tego typu wytobów budowlanych, gdyż niejest moŻiwe
obiektywne opisanie przedmiotu zamówienia przy pomocy zasad określonych w art. 99 ust. 1

olaz art. 101 ustawy Pzp.
Oferent, który chciałby zastosować rozwiązania równoważne, musiałby takźe przedłożyć sto-

sowne rozwiązanie projektowe i dokumenry dopuszczające proponowane wyroby budowalne
w budownictwie, z których wynikałoby j ednoznac zńe, że jest ono kompatybilne z pozosta-
łymi zaprojektowanymi instalacjami, czy systemami instalacyjnymi.
Produk1 równowa:żny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z prodŃtem referencyj -

nym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego
parametry i funkcjonalności.
Opis kryteńów równoważrości systemu róźnicowania ciśnień powinien odnosić się i byó
zgodny z ekspeĄ zą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami w szczególności
PN-EN l2101-6:2007,wsrystkie urądzenia powinny byó zgodne z obowiąującymi przepi,
sami prawa.
Wszelkie wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów tech-
nicznych, uZytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia.
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