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Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S
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Ochrona przeciwporazeniowa:

- izolacja ochronna,

- samoczynne wylaczenia napiecia

UWAGI:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.

2. Prace instalacyjne nalezy skoordynowa¢ z instalatorami robét

sanitarnych i budowalnych.

3. Rysunek stanowi cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem techniczym ,
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pozostatymi rysunkami i opisami oraz dokumentacjg projektu.
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Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDY 450/750V
jako podtynkowg w uprzednio przygotowanych bruzdach

187

Sciana istniejaca
Sciana projektowana

Zamurowany otwor

8,80, 8,97

Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1 Pom. garazowe 100.63 m’
2 Przedsionek 4.08m’
3 tazienka 3.79m’
4 Wiatrotap 3n2m
5 Salka lekcyjna 2014 m’
6 Kuchnia 5.00 m’
7 Ustep 3.19m’
8 Wiatrotap 10.83 m’
9 Sala rekreacyjna 10117 m’
10 |Kuchnia 13.59 m’
11 |Ustep meski 3.00m’
12 |Ustep damskii dla os6b niepein. 467 m’
Razem 27381 m’
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¥ TE Il Tablica rozdzielcza
% SM Skrzynka media (TV, tel., internet)
b 1 3 34 )
5 Z &f —ﬁ Gniazdo 400V - kuchenka
ﬂf’ — Gniazdo 230V - ogéinego uzytku
/i& 34 Zestaw gniazd 230/400V
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PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
MGR INZ. RYSZARD KAMFONIK

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie
INWESTYCJA: | wraz z adaptacjg cze$ci pomieszczen na $wietlice wiejska
Trzebéw dz. nr 126 obr. 49 j. ewid. Sulecin ob. wiejski
SKALA: inz. Jacek Hajdasz
1:100 Projektant LI.3810051/.PO0EI12

spec. instalacje elekiryczne

DATA: mgr inz Marcin Merdas

Sprawdzajacy LBS/0076/PBE/23
spec. instalacje elekiryczne
Rys. E4 INSTALACJA GNIAZD




