
Pomieszczenie techniczne w

budynku RK22 - portiernia

SKZ20

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

SKZ20-64

SKZ20-65

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ19

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

SKZ19-59

SKZ19-60

SKZ19-61

P1

P1

P1

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ18

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

SKZ18-57

SKZ18-58

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

SKZ16-53

SKZ16-54

SKZ16

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

SKZ0 W szafie RK22

SKZ3

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ4

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

SKZ1

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

SKZ1-9

SKZ1-10

P1

P1

P1

P1

P2

P2

-PŚ

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U701

SKZ2-11

SKZ2-12

SKZ2-13

SKZ2

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

REJESTRATOR

CCTV

-U400

REJESTRATOR

CCTV

-U401

REJESTRATOR

CCTV

-U402

REJESTRATOR

CCTV

-U403

REJESTRATOR

CCTV

-U404

REJESTRATOR

CCTV

-U405

Stacja operatorska w portierni -

budynek 22

-PŚ

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

Stacja operatorska w

dyspozytorni - budynek 21

ROZDZIELNICA MONITORINGU RK22 (SKZ0)

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

02SKZ1

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

02SKZ1-81

02SKZ1-82

02SKZ1-83

02SKZ1-84

02SKZ1-85

02SKZ1-86

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

-PŚ

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U701

-U702

02SKZ2

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

02SKZ2-89

02SKZ2-90

02SKZ2-91

02SKZ2-92

P2

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

02SKZ3-94

02SKZ3-95

02SKZ3

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U700

-U701

P1

P1

P1

P1

SKZ13

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

SKZ13-42

SKZ13-43

SKZ13-44

SKZ13-45

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

Stacja operatorska w portierni -

budynek 02

-U700

-U701

02SKZ1-87

P2

02SKZ1-88

P2

P1

P1

P1

-U702

02SKZ2-93

P2

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

-PŚ

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-U702

SKZ19-62

P2

SKZ19-63

P2

P1

P1

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

ŚWIATŁOWÓD ISTNIEJĄCY

SCHEMAT IDEOWY SIECI KOMUNIKACYJNEJ

P1

P1

P1

P1

P1

P1

-U702

P1

-U701

P1

SKZ0-1

SKZ0-2

SKZ0-3

SKZ0-4

SKZ0-5

SKZ0-6

SKZ0-7

SKZ0-8

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

-U701

P1

P1

P1

P1

SKZ3-14

SKZ3-15

SKZ3-16

P2

P2

P2

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

-U701

P1

P1

P1

P1

SKZ4-17

SKZ4-18

SKZ4-19

SKZ4-20

SKZ5

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U701

P1

P1

P1

P1

SKZ5-21

SKZ5-22

P2

P2

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

SKZ6

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U701

P1

P1

P1

P1

SKZ6-23

SKZ6-24

SKZ6-25

P2

P2

P2

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

P1

P1

P1

P1

SKZ8

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U701

P1

P1

P1

P1

P2

P2

SKZ7

SKZ8-29

SKZ8-30

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

SKZ9-31

SKZ9-32

SKZ9-33

SKZ9-34

SKZ9

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ10

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

-U702

SKZ10-35

SKZ12-36

P1

P1

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ11

-U701

-U702

SKZ11-37

SKZ11-38

P1

P1

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

SKZ12

-U701

-U702

P1

P1

P1

P1

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ12-39

SKZ12-40

SKZ12-41

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

ŚWIATŁOWÓD UŁOŻONY DO

SKRZYNKI SKZ XXXX

SKZ14-46

SKZ14-47

SKZ14-48

SKZ14-49

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

SKZ14

SKZ15-50

SKZ15-51

SKZ15-52

SKZ15

-U701

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ17-55

SKZ17-56

SKZ17

-U701

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

SKZ21

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

SKZ21-66

SKZ21-67

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

SKZ 22

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

SKZ22-68

SKZ22-69

SKZ22-70

SKZ22-71

SKZ22-72

SKZ22-73

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

-PŚ

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U701

-U702

P1

SKZ23-74

SKZ23-75

SKZ23

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

P1

P1

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

SKZ24

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

-PŚ

-U701

SKZ24-76

SKZ24-77

SKZ24-78

P1

P1

P1

P2

P2

P2

KABEL ETHERNET

LAN-T11 cat. 6

-U702

SKZ24-79

P2

SKZ24-80

P2

P1

P1

PATCHCORD W WYKONANIU

ZEWNĘTRZNYM

Załącznik nr 8 do SWZ


	Arkusze i widoki
	Model


