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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: 
roboty budowlane pn. Remont i rozbudowa infrastruktury WSSE w Krakowie dla 
projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności 
w obszarze prowadzonej działalności przeciwepidemicznej”, ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2023 r., nr 2023/BZP 00156509, 
(ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2023 r., nr 2023/BZP 00160506/01).

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ 

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy              
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął 
w terminie, Zamawiający w zgodzie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp nie ma obowiązku udzielania 
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, jednakże biorąc pod 
uwagę treść zapytania udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:
Proszę o precyzyjne wytyczne w sprawie sterowania wentylatorem kanałowym montowanym 
w pom 408 - cz.III. Co ma zapewniać niniejszy układ sterowania, poprzez jakie elementy 
sterowania mają współpracować ze sobą wentylator i nawiewniki okienne. Co oznacza 
sformułowanie zawarte w opisie technicznym str. 17 także w kontekście automatyki: " 
protokół do ustalenia na etapie realizacji"? Jakie elementy sterowania należy przyjąć do 
sterowania układem poza regulatorem bezstopniowym wskazanym w dokumentacji. Gdzie 
ma być zamontowany regulator, w jakiej odległości od wentylatora. Jaką długość 
okablowania przyjąć do kalkulacji i jakie elementy automatyki uwzględnić w kalkulacji. Czy 
okablowanie wentylator-regulator ma zostać wykonane w korytkach maskujących? Celem 
ułatwienia kalkulacji proszę o wskazanie producenta wentylatora, który został przyjęty w 
projekcie, aby stanowił punkt odniesienia dla oferentów sporządzających wycenę biorąc pod 
uwagę fakt, iż wszystkie podane w dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów 
urządzeń i materiałów są podane w celu określenia ich parametrów technicznych i 
standardów i są traktowane jako przykładowe
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W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że układ automatyki 
ma zapewnić wyłączenie wentylatora przy spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 
12oC. Nawiewniki zapewniają napływ podciśnieniowy i nie wymagają połączenia                         
z wentylatorem. Zamawiający nie przewiduje wykonania w budynku BMS, wobec czego 
przytoczony zapis należy przyjąć jako niewiążący. Przewidziane miejsce montażu regulatora 
znajduje się przy wentylatorze. Zamawiający nie wskazuje producentów i typów konkretnych 
urządzeń, dopuszcza urządzenia spełniające wymagania określone w dokumentacji. 

Odpowiedź na powyższy wniosek stanowi integralną część specyfikacji warunków 
zamówienia.     
       

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie 

ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż.  Alina Jamka 
 Dokument podpisany elektronicznie


		2023-04-17T12:50:06+0000
	Alina Maria Jamka




