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Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i odcinka sieci 
kanalizacji tłocznej zakończonego studnią rozprężną betonową o średnicy 1000 mm  wraz z 
przepompownią ścieków. Podłączenie nowobudowanej kanalizacji ciśnieniowej przewidziane jest 
do kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, poprzez nabudowanie studni o średnicy 425 mm na 
istniejącym kolektorze. Na sieci przewidziano do wykonania studnie rewizyjne betonowe (kineta 
przewidziana do podłączenia nieruchomości). Wykonanie przyłączy na działkach, zgodnie z 
uzgodnieniami. 
 
Główne założenia: 

 kanalizacja sanitarna z rur PVC-U klasy „S” ze ścianką litą o średnicy 200 mm, długości ~ 
190 m, 

 kanalizacja tłoczna z rur PE100 SDR 17 (PN10) o średnicy 90 mm, długości ~ 295 m, 
 studnie betonowe o średnicy 1000 mm – 5 szt. 
 przyłącza zakończone studzienką inspekcyjną tworzywową o średnicy 315 mm – 10 szt.  
 przepompownia – 1 szt. 

 
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem 
urządzeń, rozruchem przepompowni zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zapisami SWZ. Do zadań 
Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac 
koniecznych do wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
określonym przez zamawiającego przeznaczeniem.  
 

Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiORB, wykonawca 
zobowiązany jest ująć w cenie oferty (mając na względzie zapisy w IDW – Tom I):  
1. Przeprowadzenia na własny koszt, przez okres obowiązywania udzielonej przez wykonawcę 

gwarancji i rękojmi, przeglądów gwarancyjnych w ilości co najmniej 1 w okresie trwania 
zobowiązania, o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania 
przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.  

2. Przepompownia powinna pracować w trybie automatycznym. Kontrola pracy, przesyłanie 
danych i zadawanie parametrów, za pomocą transmisji bezprzewodowej GPRS w sieciach 
komórkowych GSM. Przepompownia winna zostać włączona do istniejącego systemu 
sterowania przepompowniami ścieków, działającego u Zamawiającego. Szafka zasilająco-
sterująca z możliwością sterowania lokalnego. 

3. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach 
(Dz. U. 2020 poz. 797) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt 
odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku gdy SWZ (m.in. STWiORB, przedmiarach, projekcie wykonawczym) zostały 
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiałów lub normy, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem 
równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z 
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opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w ww. dokumentach.  

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 
montaż i uruchomienia, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz  zastosowane 
materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszę gwarantować:  

a) minimalny okres gwarancji i jakości określony na 36 miesiące.  
6. Zaleca się, aby wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia 

podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe), tak aby zamawiający 
w trakcie eksploatacji mógł korzystać z jak najmniejszej liczby podmiotów serwisowych i 
naprawczych.  

7. Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco 
produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały, urządzenia i 
wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane 
obowiązującymi przepisami.  

8. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i 
aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania 
zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących 
najwyższa jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w 
STWiORB, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy 
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w 
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w 
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).  

9. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone 
dokumentacją projektową i STWiORB, żadnych urządzeń prototypowych.  

10. Maszyny i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje technicznoruchowe 
i instrukcje w języku polskim.  

11. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

12. Plan BIOZ zostanie opracowany przez wykonawcę. 
13. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkód w środowisku, będących 

następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji niniejszej umowy. W szczególności 
zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 poz. 1862). W 
razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko zamawiającemu, będących 
następstwem działań wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia.  

14. Do wykonawcy należą również następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe:  
a) wytyczenie geodezyjne robót przed rozpoczęciem robót oraz opracowanie planu BIOZ,  
b) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i szkicu geodezyjnego 

powykonawczego,  
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c) utrzymanie w należytym stanie dróg dojazdowych oraz terenu budowy, wywóz 
nieczystości, itp.,.  

d) wywóz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu i gruzu,  
e) odwodnienie wykopów,  
f) utrzymanie i konserwacja wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie 

budowy w rozumieniu art. 3 ust. 10 Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186),  
g) ubezpieczenie,  
h) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji projektowej powykonawczej 

na bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych 
do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych.  

15. Wykonawca do wyceny przedmiotu zamówienia uwzględni:  
a) obiekt należy wyposażyć w:  

• tablice z nazwami obiektów,  
• oznaczenie urządzeń, armatury, rurociągów,  

b) Wykonawca dla każdego materiału, urządzenia i maszyny złoży wniosek materiałowy, 
nie później niż na 7 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia i maszyny na 
budowę. Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Zaakceptowanie materiału, urządzenia, maszyny dokonuje się przez złożenie podpisu 
przez wymagane strony na wersji papierowej przedłożonej przez wykonawcę. Wzór 
karty wniosku i wymaganych dokumentów zostaną z Zamawiającym uzgodnione na 
pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.  

d) w cenie ofertowej Wykonawca uwzględni:  
• przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii 

kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie koniecznych 
opracowań, pomiarów i badań) koniecznych do ostatecznego przekazania 
obiektu do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,   

• szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i 
operatorów obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, 
ciągów technologicznych oczyszczalni w aspekcie technicznotechnologicznym, 
BHP oraz zabezpieczeń p.poż.  

 
 
 
16. Załączniki  

  
A. Załącznik nr A – Projekt budowlano – wykonawczy. 
B. Załącznik nr B – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
C. Załącznik nr D – Przedmiar 

 
  
 


