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RZUT PARTERU

1:50
STAN PROJEKTOWANY

P1

wentylator osiowy

COMPACT HCFB/4-315/H

V=2350m3/h , m=7kg , N=100W

zamontować nad podestem w miejsce

czterech luxsferów

załączanie wraz z otwarciem klap p.poż.

projektował:

uprawnienia: podpis:

podpis:

rysunek:

skala:

nr rys.

2

1:100

mgr inż. Jerzy Zając

482/87/PW

RZUT  PARTERU

opracował:

temat:

Przebudowa i modernizacja

projekt :

BIURO DS. BUDOWNICTWA

MODUŁ

ul. A. Kocjana 6

60-408 Poznań

obiekt:

im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Gmina Opalenica

ul. 3 Maja 1

64-330 Opalenica

ul. Farna 5

64-330 Opalenica

faza:

Projekt nawiewu do klatki schodowej

ostatniej kondygnacji budynku

mgr inż. Grażyna Zając

75/87/PW


