
 

 
 

           Kraków, 15.07.2024 r. 

DZ.271.44.770.2024 
 
Dział Zamówień Publicznych 
tel. 0-12 614 34 84 
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

 

dotyczy: postępowania DZ.271.44.2024 – Wykonanie instalacji wody lodowej w zakresie podłączenia 
do niej centrali wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 na maszynowniach wentylacji w budynku M-V 
D na poziomie -1 
 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia 
zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania: 
 
 
Pytanie 1 

Dzień dobry proszę o informacje odnośnie izolacji rurociągu w przedmiarze jest podana otulina 
STEINONORM 300" typ M I P S grubości 100 mm, a w specyfikacji technicznej jest izolacja "Należy 
wykonać izolację termiczną i antyroszeniową rurociągów wody lodowej otulinami z materiału o 
zamkniętej strukturze komórkowej np. z czarnego kauczuku syntetycznego grubości 50mm" 
Proszę o informację, która izolacja ma być zastosowana? 
 
ODP.: Na rurociągach wody lodowej należy wykonać izolację termiczną i antyroszeniową o zamkniętej 
strukturze komórkowej np. z czarnego kauczuku syntetycznego grubości 50 mm. 
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