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1. Zespot projektowy oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdz. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt
budowlany:

2. TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYSLOWEJ W BANINIE, ETAP 1 | ETAP 2

ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

TOM 11.3.1 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN oraz
stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot projektowy:
Funkcja, zakres: Tytut, Imi¢, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Radostaw Rychel Instalacyjna PDK/0017/PWOE/15 | 12.12.2023
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Boron Instalacyjna PDK/0060/PWOE/14 | 12.12.2023
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1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor
Burmistrz Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo.

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.:

,ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYSLOWEJ W BANINIE, ETAP 1| ETAP 2

ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE”

Nazwa opracowania: TOM I1.3.1 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa sieci elektroenergetycznej
nN i SN oraz stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i zabezpieczenie istn. sieci elektroenergetycznej nN, SN oraz
stupowej staciji transformatorowej 15/0,4kV, kolidujacych z proj. uktadem drogowym.

1.4 Cel opracowania i inwestyc;ji

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania uzgodnien, opinii oraz
uzyskania niezbednych decyzji.

Podstawowym celem inwestycji jest:
+ poprawa warunkow i bezpieczenstwa ruchu;
+ poprawa spojnosci i dostepnosci komunikacyjnej;
+ uporzadkowanie przestrzeni w pasie drogowym.

1.5 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr ZP-10/9/2021/2022.

1.6 Materiaty wyjsciowe

Inwentaryzacje lokalne w terenie;
Mapa do celow projektowych;
Projekt koncepcyjny;

Ustalenia z Inwestorem;

Dane branzowe wiasciciela sieci

* & & o o

1.7 Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jedn. Dz. U. z 2016
poz. 124. z pdzn. zm.)

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. 22020 r. poz. 470, 471, 1087
zpbzn. zm.).
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+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdz. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdz. zm.),

+ PN-HD 60364-5-52 z 2011r - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

+ N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowanymi.

+ N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa

+ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

» Zalgcznik Nr 36 do Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” - Standard
techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn, wydanie trzecie z dnia 14 lipca 2021 roku.

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestyciji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze i w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowe] inwestycji wystepujq istniejace podziemne i
naziemne sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak:
+ sieC wodociggowa;
+ sieC gazociggowa;
+ siec kanalizacji sanitarnej;
+ sieC elektroenergetyczna;
+ siec teletechniczna.

3. Opis stanu projektowanego

W celu wskazania na planie sytuacyjnym poszczegdlnych elementdw sieci elektroenergetycznej nN i SN, ktore
nalezy przebudowac¢ lub zabezpieczyc¢, przyjeto oznaczenia: K1, K2, K3 itd. , co oznacza: kolizja nr 1, kolizja
nr 2, kolizja nr 3 itd. Numery kolizji odpowiadajg kolejnosci kolizji wg warunkéw usuniecia kolizji znak
R/22/055321 z dnia 14.09.2022 r. oraz znak R/23/058870 z dnia 17.11.2023 r. przy czym numery kolizji z
warunkow znak R/23/058870 sg zanumerowane jako kontynuacja po ostatnim numerze z warunkdw znak
R/22/055321.

3.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznych wtasnosci ENERGA OPERATOR

Na odcinku projektowanego uktadu drogowego wystepujg kolizje z istn. liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi i kablowymi nN, kablowymi SN i stupowg stacjg transformatorowa. Kable przebiegajace w
poprzek proj. jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Kable przebiegajace wzdtuz proj.
jezdni nalezy przetozy¢ poza obszar kolizyjny jesli pozwoli na to ich diugo$¢. Jesli dtugos¢ kabla jest
niewystarczajaca do wykonania przektadki kabla, nalezy utozy¢ nowy kabel i potaczy¢ z istn. za pomocg muf
przelotowych termokurczliwych z wewnetrzng warstwa termoplastycznego kleju. W miejscu proj. muf nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz zidentyfikowac kabel za pomocag istn.
tabliczek oznaczeniowych. W przypadku braku tabliczki, kabel nalezy zidentyfikowa¢ za pomocg np. zestawu
lokalizacyjnego (nadajnik i odbiornik). Przed wykonaniem rozciecia nalezy upewnic si¢ ze sie€ jest wytgczona
spod napiecia, dokonacé jego rozciecia i potaczy¢ z proj. kablem za pomocg mufy.
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3.2. Wytyczne uktadania i montazu kabli

Kable nalezy uktadac zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym
projekcie. Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ przekopdw kontrolnych w celu ustalenia
rzeczywistych tras istniejacych kabli oraz identyfikacji ich w przypadku kilku obwodow utozonych blisko siebie.
Prace zwigzane z przebudowg istniejacych kabli nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. W przypadku
istnienia innych linii kablowych niewidniejacych w PZGIK i nie ujetych w niniejszym opracowaniu, a
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, warunki przebudowy nalezy ustali¢ z wtascicielem
danego kabla.

3.2.1. Uktadanie kabli

Wzdtuz drogi kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, karbowanych, dwusciennych, gietkich o odpornosci
na $ciskanie min. 450N, na gtebokos$ci min. 0,7m w przypadku kabli nN, min. 0,8m w przypadku kabli SN
mierzac od gornej Scianki rury ostonowej do docelowej powierzchni terenu. W poprzek drogi kable uktada¢ w
rurach ostonowych przepustowych o odporno$ci na $ciskanie min. 750N, na gtebokosci min. 1,2m mierzac od
gbrnej Scianki rury ostonowej do docelowej powierzchni terenu.

W przypadku kabli nN o przekrojach zyt od 35 do 70mm2 stosowac rury o Srednicy 75mm, dla kabli o
przekrojach zyt 120mm2 stosowac rury o Srednicy 110mm w kolorze niebieskim. Dla kabli SN stosowac rury o
$rednicy 160mm. Kable zacigga¢ do rur ostonowych stosujac uchwyt zaktadany na powierzchnie kabla np.
,oponcza” przymocowana do pilota. Podczas rozciggania kabla nie wolno przekroczy¢ wartosci maksymalnej
sity ciggniecia za zyte, ktorg nalezy wyznaczy¢ ze wzoru: 30xS [N] (S- przekrdj zyty AL w mm2). Dopuszczalne
promienie giecia projektowanych kabli wynoszg 15d (d-érednica kabla).

Kable w rurach ostonowych nalezy uktada¢ w ziemi, bezposrednio na dnie wykopu linig falistg z 1-3%
zapasem dla skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwa gruntu
rodzimego bez kamieni od 25 do 35 cm a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabli
nN i folig koloru czerwonego dla kabli SN. Przy mufach kablowych wyjscie kabla z rury ostonowej skutecznie
zabezpieczy¢ przed zamuleniem np. za pomocg tasmy samowulkanizujacej. Mufe kablowg utozy¢ na 10-cio
centymetrowej podsypce piaskowej. Powyzej mufy wykona¢ zasypke piaskowa 10-cio centymetrowa. Do
wysokos$ci 25-35cm nad mufg réw kablowy zasypaé gruntem rodzimym bez kamieni i utozy¢ folie
ostrzegawczg. Powyzej zasypaé gruntem rodzimym.

grunt rodzimy

folia oznaczeniowa koloru niebieskiego

Sposob uktadania kabli w wykopie (wymiary podano w cm).
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3.2.2. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
Miejsca wystepowania kolizji wraz z typami rur ostonowych i dtugosciami przepustéw przedstawiono na Planie
Sytuacyjnym.

3.2.3. Oznaczenia kabli

Kable utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszone w odstepach nie
wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejéciach do kanatéw i rur
ochronnych, przy mufach. Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, gwarantujacych
bezbtedny odczyt informacji na nich zawartych przez caty okres eksploatacii linii.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

*  poziom napiecia,

* opcjonalny numer linii,

+ relacje linii kablowej

+ typiprzekroj kabla

* oznaczenie uzytkownika

* rok utozenia kabla.

Uwaga: Tres¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem kabla przed przystapieniem
do rob6t ziemnych.

3.3. Demontaze

Wskazane w opracowaniu linie energetyczne podlegajace przebudowie nalezy zdemontowa¢ w miejscach
gdzie bedg prowadzone prace odkrywkowe. Na pozostatych odcinkach kable nalezy umartwi¢ i oznaczy¢ w
PZGiK jako nieczynne. Materiaty z demontazu zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem.

4. Uwagi konicowe

e Obowigzkiem wykonawcy jest rzetelne ustalenie pozioméw posadowienia uzbrojenia kolidujacego z

projektowanym uktadem drogowym i infrastrukturg towarzyszaca. Przekopy kontrolne powinny
zosta¢ wykonane w poczatkowym etapie budowy, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku odkrycia niewykazanego na mapie i w dokumentacji uzbrojenia terenu nalezy
traktowac je jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wiasciciela;

Nalezy stosowa¢ si¢ do wymogow okreslonych w zawartych w dokumentacji uzgodnieniach,
warunkach i opiniach;

W zakresie robot nalezy uwzglednic regulacje wysokosciowg wszelkiej infrastruktury znajdujacej sie
w zakresie wymienianych nawierzchni;

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uwagami zawartymi w odpisie
protokotu z narady koordynacyjnej, warunkami technicznymi i decyzjami

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy $cile przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP i
normy

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stuzbami.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia
terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci projekiu ze stanem faktycznym. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci
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w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera.

e W przypadku odkrycia przez wykonawce sieci usytuowanych na nienormatywnych gteboko$ciach a
nie przewidzianych do przebudowy lub zabezpieczenia w ramach projektu, Wykonawca wykona
niezbedng inwentaryzacje geodezyjna, ustali gestora sieci, opracuje projekt koniecznej przebudowy
lub zabezpieczenia, wykona uzgodnienie oraz wszelkie niezbedne prace do usunigcia kolizji

e Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest:

— zapoznanie si¢ z projektem budowlanym, technicznym/wykonawczym, specyfikacjami oraz z
dokumentami towarzyszacymi,

— powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,

— geodezyjne wytyczenie projektowane] inwestycji.

e Wyznaczenie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla winien wykona¢ uprawniony
geodeta

e Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu, urzadzen, aparatury oraz elementéw ostonowych innych
producentow, ale o parametrach nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym projekcie, po
wczesniejszej akceptacji Whasciciela sieci

e W ftrakcie prac montazowych nalezy zachowaC szczegding ostroznos¢ przy obchodzeniu sig z
kablami zgodnie z wymogami producenta kabla, zwtaszcza w zakresie promienia giecia oraz
dopuszczalnej temperatury instalacji i montazu kabla

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY m B A |_-|- R A
ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE, ETAP 11 ETAP 2

ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

lll. CZESC RYSUNKOWA
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g 7‘%}90 S &) 7;6:39) /_:;ij(? ; /3 /)/))e Oznaczenia kolizji z sieciami SN wtasnosci ENERGA OPERATOR:
4 < 77 9"56‘ P ¢ o )) K1: linia kablowa SN nr 089434 relacji: stup nr 1 linii napowietrznej nr 089415 —
6 gl 78 4 0| & o stacja trafo T-7705 Banino Budowlana
i o 606, 7 [ P 5.2\9 9 ve — istn. kabel K1 typu 3x XUHAKXS 1x120mm?, demontaz na odc. 193m,
| /7)7 @/) ng RXNE | PO\ i: ‘?c?g y fom przefozenie na odc. 2m
I 2 2] £ B S B — proj. kabel K1 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV, L=197/203m
24 e |1 4 [ — 7,
m , 7 a4l "
‘ /76:;9 \ )0/ . il Oznaczenia kolizji z sieciami nN wtasnosci ENERGA OPERATOR:
| se,q&/ | & AN o7 " i - _ _
p 29/ X% %, 1 obw. nr 200 stacji trafo T-7105 Banino Wybudgwome 2
50 VN 2 - — istn. linia napowietrzna K5.1 typu 4x AL 50mm" do demontazu na odc. od
‘ % /)79 < I — S tZes b aig Py proj. stupa nr 204 do istn. stupa nr 205, L=62m
75, 3 75{9"9 %) X —  istn. kabel K5.2 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 3m
' | 6:5:5, & 55 4 78y —  istn. kabel K5.3 typu YAKXS 4x35mm?, zdjecie ze stupa i wprowadzenie do
'® i ZK—4, L=
proj. ZK—4, [=2/4m
78, | — istn. linia napowietrzna K5.4 typu 4x AL 35mm? do demontazu na odc. od
< istn. stupa nr 205 do proj. stupa nr 205, L=1m
‘ — istn. kabel K5.5 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 30m
| —  proj. kabel K5.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=34/39m
—  proj. kabel K5.2 typu YAKXS 4x120mm?, L=14/27m
‘ —  proj. kabel K5.4 typu YAKXS 4x120mm? , L=1/13m
| — proj. kabel K5.5 typu YAKXS 4x120mm? , L=32/37m
K8: obw. nr 500 stacji trafo T-7105 Banino Wybudowanie 2
‘ — istn. kabel K8.1 typu YAKXS 4x120mm?, proj. przetozenie do nowej lokalizacji
na odc. 24m
i — istn. kabel K8.2 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 22m
i— %85 2 \ — istn. kabel K8.3 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 38m
? 7s ?;Z 7 7-6’(9 H — istn. kabel K8.4 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 39m
| “J (3] RO a3 L ! \-o 12, —  proj. kabel K8.2 typu YAKXS 4x120mm?, L=19/24m
T 3 R % =~ - ~ proj. kabel KB.3 typu YAKXS 4x120mm?, L=36/41m
S - J
i I w 2 O ) W I — proj. kabel KB4 typu YAKXS 4x120mm?, L=37/40m :
- | =7 R 7 | o i Szkic przegladowy, skala 1:20000
2 .
FJ + o Oznaczenia kolizji z sieciami nN wtasnosci Inwestora:
| = - 5 =
| | -~ — | = K36: linia napowietrzna oswietlenia ulicznego zasilana z SO na stupie nr 205
| ! | / = = \ ‘G ! — istn. K36.1 typu 1x AL 25mm? do demontazu, L=184m
o | . . , L=
1S | > = ! |’§5’ . /-9 9/)79 9/)79 ) — istn. K36.2 typu AsXSn 2x25mm? do demontazu, L=382m
| g 1 o ! E3 N ﬁ?j ?70’) <7 QQ — istn. K36.3 typu AsXSn 2x25mm? do demontazu, L=186m
i [l | WV
| fa ’I A 30 || g h_.l. Oznaczenia linii_kablowych nN do zabezpieczenia rurami ostonowymi:
113 1l 3 A
| f -'?}\\ \ g AN s NP K38: obw. nr 400 stacji trafo T-7705 Banino Budowlana &
| i Lot5 vl _wieo I
2 Y A 5% vz#l'
T b 1
iz e — q <o 1 — LY i - - " e
75, 5780 0y & 157.50) ] 0150 m 1 s S I g
, S T * = =3 ¥ A A S s S8 11 Y N Y05 BN NN 1A S NAN ¥ 2 S ¥ W W ¢ S B A W Mk s VT T M ST A ol °3
‘ ) B4 p———— 8 D Y A, 277/ L1707 W N W <.y 7Ny N N | 3 -\ Mo, 0 S N W . 07/ L .« o o iy e Wit LEGENDA:
" o
= - — =1 —— == = e P R R N e v i 0 o et o e e oo e L e T T TR LT PR e T T LU I N BT T LT LT LI 10— 7 e 190] ——1d0 —jo— 140yl 140 "l 10 e Tl g i) ———— 0 =7 eSS — AT\ X | N\~ — — e — — — — [ T &G e ML OWOWoBROW A VNE e Ry oo | e proj. kabel nN w rurze osfonowej karbowanej dwusciennej gigtkiej #110mm, min. 450N
BN A PSS E 7 L S5, | /06, lub nowa lokalizacja istn. kabla po przetozeniu, wg opisu na planie
PN TIONZ AP 073 55 & 5%y S et . . ; .
Preais E====3 —proj. kabel nN w rurze osfonowej przepustowej 8110mm, min. 750N (oznaczenie:
.537\}0 RP110)
Lro> > o . . .o . .
| 7 < > Zs) =-==== —proj. zabezpieczenie istn. kabla nN rurq ostonowq dwudzielng 8110mm (oznaczenie:
/T.ﬁr V4 %) & ' | RD110)
| /%47_- 4 ¢ /}0 ) ‘7@ | e —proj. kabel SN w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej gietkiej #160mm, min. 450N
A/J& . /r/ﬂ@' Y ‘7/5,/ = (T2 @0/ lub nowa lokalizacja istn. kabla po przetozeniu, wg opisu na planie
AN oSN 7N 214 0 | . . . . .
7> | G, e% 0/',/ kjé,éj( > | —proj. kabel SN w rurze ostonowej przepustowej #160mm, min. 750N (oznaczenie:
% ' s O™ NN SE RP160)
9N 4, D 2 |
6| o 5, //’f@/ N & " E=-===3= —proj. zabezpieczenie istn. kabla SN rurq ostonowq dwudzielng ¢160mm (oznaczenie:
%50 L TN, g;% N> 70 ) RD160)
0, N . U .
| : 755_0 %%@/9 <, u'>0 3099 —istn. linia napowietrzna nN
|z p /*’o/,fﬂop 755 < —¢x— —istn. linia napowietrzna nN do demontazu
|§ %5 Xy \/0('_‘5’ 7 —x—xx-xxx— —istn. kabel elektroenergetyczny nN do demontazu / umartwienia / przetozenia
8/V\/ 8 —xx%x*x —istn. kabel elektroenergetyczny SN do demontazu / umartwienia / przetozenia
| /30 9 —————— —granice dziatek
| {5:9 7 @——> —proj. stup wirowany nN
| 75, 85 %5
| . < @780{9) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
|§ 7, A ] A T Q A BALTRA SP.Z 0.0. 3‘5“(’;’")'5\1,‘27(2'\5"2'””"'(0""0
= - == UL ZLOTA 9 83-330 ZUKOWO
S2—Y - 7 -8 e 80-297 REBIECHOWO
. %‘9 75 s 7675 75
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£ o £
o BT — D) D NAZWA ZADANIA . NAZWA PROJEKTU
q J’ «gﬁl ) B 7¢9 ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
N )2¢ /)79 P> 4"0 7\5% é‘g/ /qQ;)) ; W BANINIE, ETAP 11 ETAP 2 :I'OM 11.3.1. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ-
% B ] P s A PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN | SN
s o - 75 ; % 15043 N\ ! ZADANIE 2 - BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE ORAZ SLUPOWEJ STAC)I TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV
L : 7 7 sy #* NAZWA RYSUNKU
zW 9 I o= Ao w %, —1 % £ 2 —— P 70"0 PLAN SYTUACYINY
% 3/ < i ) ,gof 99 ‘?)25 < *ﬂ - o ) ZESPOL PROJEKTOWY: [TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
4, / & P 75 RN A S oo B 2% : _ i PDK/0017/PWOE/15
(4 \ 75 9 DS CONA I 7. Projektant mgr inz. Radostaw Rychel X
\ g R = ,§) 7 T §79 s instal.elektr.
\ \ 7. 7 7. 7> /)79 T ‘5) 83 =¥, Sy 7. Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Boron PDK/0060/PWOE/14
\ %, By %y S //U—, L?;/ ¢y o] e | 9 P s %, 4 ’ instal. elektr.
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Szkic przegladowy, skala 1:20000

Oznaczenia kolizji z sieciami nN wtasnosci ENERGA OPERATOR:

K15: obw. nr 200 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie
- istn. kabel K15.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 208m
— istn. linia napowietrzna K15.2 typu 4x AL50mm?, demontaz na odc. 147m

~ istn. kabel K15.3 typu YAKXS 4x120mm?, przefozenie na odc. 6m, demontaz na
odc. 11m

- istn. kabel K15.4 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 25m
- proj. kabel K15.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=217/228m

- proj. kabel K15.2 typu YAKXS 4x120mm?, L=106/121m

— proj. kabel K15.4 typu YAKXS 4x120mm?, L=24/27m

K16: obw. nr 300 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie

- istn. kabel K16.1 typu YAKXS 4x70mm?, demontaz na odc. 21m

- istn. kabel K16.2 typu YAKXS 4x70mm?, przetozenie na odc. 1/3m

- istn. kabel K16.3 typu YAKXS 4x70mm? przetozenie na odc. 0,5/2,5m
— istn. kabel K16.4 typu YAKXS 4x120mm?

- istn. kabel K16.5 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 31m

~ proj. kabel K16.1 typu YAKXS 4x70mm?, L=51/57m

~ proj. kabel K16.3 typu YAKXS 4x70mm?, L=1,5/3,5m
- proj. kabel K16.4 typu YAKXS 4x120mm?, L=1,5/3,5m
— proj. kabel K16.5 typu YAKXS 4x120mm?, L=26/31m

K17: obw. nr 400 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie
- istn. kabel K17.1 typu YAKXS 4x70mm?, demontaz na odc. 45m
— proj. kabel K17.1 typu YAKXS 4x70mm?, L=34/37m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

A

ABALTRA

BURMISTRZ GMINY ZUKOWO
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

BALTRA SP.Z 0.0.
UL. ZtOTA 9
80-297 REBIECHOWO

NAZWA ZADANIA

LEGENDA:

E====3 —proj.

—Pproj
K= _istn
S _itn.

proj. kabel nN w rurze osfonowej karbowanej dwusciennej gietkiej $110mm, min. 450N lub
nowa lokalizacja istn. kabla po przetozeniu, wg opisu na planie

kabel nN w rurze osfonowej przepustowej 8110mm, min. 750N (oznaczenie: RP110)
zabezpieczenie istn. kabla nN rurg ostonowg dwudzielng #110mm (oznaczenie: RD110)
. nowa lokalizacja kabla wewnetrznej linii zasilajqcej, wtasnos¢ Odbiorcy

. kabel elektroenergetyczny nN do demontazu / umartwienia / przetozenia

kabel wewnetrznej linii zasilajgcej do przetozenia

~—— —granice dziatek

ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYSLOWE)
W BANINIE, ETAP 1 |1 ETAP 2 TOM I1.3.1. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ-

-PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN | SN
ZADANIE 2 - BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ORAZ StUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV

NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY

ZESPOL PROJEKTOWY:

TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Radostaw Rychel ?DK/OON/PWOE/IS
instal.elektr.
Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Boron PDK/0060/PWOE/14
instal. elektr.
SKALA DAT2A 2 2023 NR RYSU2NKU REWIZJA NR STRONY
1:500 12.12. 4
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£ | 7 > T s \—I&& S 3 ! A A @ v@f\\ é\ H — —t— — gt ) it Bl G 8* \ Chg” > ! — - Oznaczenia kolizji z_sieciomi SN_whasnosci ENERGA OPERATOR:
— A = ) N =l 4 | o — —it— —/ 7B — chkp. ' 70 e AT R g
— SR _l iRl 21 - /T ! ~ S (3N AN T — - 72 — e L pmer—mp—a e X A/ _— K3: linia kablowa SN nr 089463 relacji: stup nr 1 linii kablowej nr 089447 —
~~. 3 = 4 g T OT [=—— OPL 7 — il e ———- T T Foitot N > . . .
DN NN | A = ™ A chkhy, 173.42 Q e e iz ikl =Y (72,70 _ — - & = ~ I \ stacja trafo T-80090 Banino Rolnicza
I S Ly bt /\ o ! - O Lot L B il e e S s 12 - - Z A//A\w e — istn. kabel K3 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? demontaz na odc. 48m,
< £ Jchkb I - — = P e - = r£L_*\ y | . ;ﬂ —= - \ ¥ = ’/r il przetozenie na odc. 3m
) 4 ch. P — = OPL e . 1 L e s —— ——— b ——— \— = F—;* F r c = .
- a e fvacia (A4 — 0 ' ‘ SOV AT S = w— e spSsg=araassars R ~ iy =0 —=="L= =725 T - ~ proj. kabel K3 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20KV, L=44/50m
; 77 , e g g G iy 5 B I proj yp
DY vy 2 = H— = = B S Ty
v = = — - ] LD AL BOAX TR s & = = l K24: linia kablowa SN nr 083447 relacji: stacja trafo T-8345 Banino Wybudowanie <
X TR2BS S j ) ] Yy
) 12248 === i l - stacja trafo T-7860 Banino Pszenna
e i e T ey S g} i g e | | S B gy e Y AR I L e s —_— e o ey e pmape ek ey ET s B LY 272 BTN SR OV o I N Y 1= i i 35 S SRS S e e = v e AN VAN ¢ = Sl I N N E N A 7.~ SHE AR e s S ey | S i A (| o A THB ; 4 17950 == \ —  istn. kabel K24.1 typu 3x XRUHMAKXS 1x120mm?, demontaz na odc. 317m
N el KA S Y — 172,56 260 — — - —  proj. kabel K24.1 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV,
rb{?w VA T WG V7 - M0 e A T i = 17241 R | 1=301/320m
N =£= s j Soxne — =~y l ~ istn. kabel K24.2 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? demontaz na odc. 8m
o/ /R4 Vseo T T Q — s liﬁr._-% e 7 ey A A i | —  proj. kabel K24.2 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV, L=60/67m L ECENDA
N ‘XY —_—— - = N
& S | ’1'7J1_.'z|_ T T T T o ST ' \ K26: linia kablowa SN nr 089447/7860 relacji: stacja trafo 7860 Banino Pszenna
V7 | l = o p l o - stacja trafo T-80237 Banino Jasia i Matgosi P Bl proj. kabel nN w rurze osfonowej karbowanej dwusciennej gigtkiej @110mm, min. 450N
4|= || = = X N - istn. kabel K26 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm, demontaz no odc. 79m lub nowa lokalizacja istn. kabla po przetozeniu, wg opisu na planie
» | = - A *:} l —  proj. kabel K26 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm? 12/20kV, L=78/87m E====3 —pro]. kabel nN w rurze ostonowej przepustowej 8110mm, min. 750N (oznaczenie:
' N =7 - | RP110)
", S S | o 4 _ o _ ‘
/ o A é’\ z > | =1 \QVW \ Oznaczenia kolizji z sieciami nN wtasnosci ENERGA OPERATOR: =-==== —proj. zabezpieczenie istn. kabla nN rurg ostonowg dwudzielng #110mm (oznaczenie:
/ = R
o ¥ o > SN ) . . . RD110)
& NS A _ :J o S N Ve l K10: obw. nr 300 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna . . . . o .
N & i} | r__—J ng\ \5\9 © /S S .\_\%(g}* l —  istn. kabel K10.1 typu YAKXS 4x120mm? demontaz na odc. 1,5m po e —proj. kabel SN_ W rurze ostonowe;j korbowanej_ dqucnen_neJ gnetkne;_mBOmm, min. 450N
< & < | F_—-l »33 oP b& & Q@ &Q przestawieniu ztqcza Z—300 lub nowa lokalizacja istn. kabla po przefozeniu, wg opisu na planie
A% = <& N S Q) SN —  istn. kabel K10.2 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 1,5m po —proj. kabel SN w rurze ostonowej przepustowej #160mm, min. 750N (oznaczenie:
) N\ Q) S S AN proj ) przep )
S o | = & A g VA przestawieniu ztgcza Z-300 RP160
SR = v & ° | )
o S o _ . . Lo . .
. | = S ._\\\kév} l K11: obw. nr 400 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna E=-===3= —proj. zabezpieczenie istn. kabla SN rurq ostonowq dwudzielng ¢160mm (oznaczenie:
NS N _@{\\b E_’l < \'\\Qb{\‘ & — istn. linia napowietrzna K11.1 typu 4x AL16mm?, demontaz na odc. 80m RD]BO)
A bd‘\\ S S = S &S =, —  proj. linia napowietrzna K11.1 typu AsXSn 4x35mm?, L=80/84m (wymiana istn. —istn. linia napowietrzna nN
N : . .. .
SR A} =] S S o \ > na izolowane) —#es—— —istn. linia napowietrzna nN do demontazu
-\Qo-\.% 5 %:\0) S 7 | Y §\ \ \‘33’ ~ istn. kabel K11.2 typu YAKXS 4x120mm?, zmiana glebokosci utozenia na odc. —x—xxxxx —istn. kabel elektroenergetyczny nN do demontazu / umartwienia / przetozenia
& %) r—z:;”_-z Sy Q_'" - - ?é}b \ l ‘fp 39m i zabezpieczenie rurq osfonowq —x—xx-xx%x- —istn. kabel elektroenergetyczny SN do demontazu / umartwienia / przelozenia
; St ZmnnnnnAAARNYMAnnARARAL 5 2 e v e
. S/ S 172 oS (AR EEA | Vo K15: obw. nr 200 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie grar !
LY «nﬁ’ N % o8 V& = L] IRRRNEE v = ~ R \ l — istn. kabel K15.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 208m G@—> —proj. stup wirowany nN
9 N & o@}k X? X & NGRS \ \ — istn. linia napowietrzna K15.2 typu 4x A2L50mm2, demontaz na odc. 147m
! = Q — istn. kabel K15.3 typu YAKXS 4x120mm?, przelozenie na odc. 6m, demontaz na
X X XX X XX %* X Xio' 43 i \ | ode. 11m JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
—_ 9% DZA G am—— A -+ — istn. kabel K15.4 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 25m .
. L (o d o & 4 STRZ G owo
_@ggv 5 N (AIIRES A%Q S . o il | PN R\ ) l — proj. kabel K15.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=217/228m M T BALTRA SP. Z 0.0. BURMISTRZ GMINY ZUKOW
L S /iy e g AN A E 3 = F 3 — proj. kabel K15.2 typu YAKXS 4x120mm? L=106/121m 2 UL ZLOTA 9 UL. GDANSKA 52
———= 563 s = 5 e o | — proj. kabel K15.4 typu YAKXS 4x120mm?, L=24/27m - 80-297 REBIECHOWO 83-330 2UKOWO
Q;/ /\ ¥ /\ n? N\ Y rbq«)% $ .(\ny AV :»’\\ ~
& N X QW b % h - A |_El l K29: obw. nr 600 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna
E o Q S D T\2 N > ,\n;b — istn. kabel K29 typu YAKXS 4x120mm?, przetozenie na odc. 2m
T (> & «n? A A > | NAZWA ZADANIA ) NAZWA PROJEKTU
N ,\"b,\ »:{‘::' ,& K30: obw. nr 700 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
aerl & OEVI "\> — istn. kabel K30 typu YAKXS 4x120mm?, przetozenie na odc. 2m W BANINIE, ETAP 1 | ETAP 2 TOM I1.3.1. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ-
verl Q “ | | e A E2 ! BUDOWA ULICY PSZENNE] W BANINIE -PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) nN | SN
(\’03 @’Q & é\%\ & o ﬂ‘z’ &‘E\Q %\;, o q K31: obw. nr 800 stacji trafo T-7860 Bm,;no Pszenna FZADAN| - ORAZ StUPOWEJ STAC)I TRANSFORMATOROWE] 15/0,4 kV
A A - i NAZWA RYSUNKU
@é\ & ,(\ i:@ « © i 5 N R istn. kabel K31 typu YAKXS 4x120mm?, przefozenie na odc. 2m PLAN SYTUACYINY
© A Yot — . .
‘1‘3\‘9’ m@ éﬁ & o N 4\% b N | K32: obw. nr 900 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna ZESPOL PROJEKTOWY: [TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Al o © /\{b": > '\Q_ oy & :\/ <) 969 N VS X\ \! — istn. kabel K32 typu YAKXS 4x120mm?, przelozenie na odc. 15m PDK/0017/PWOE/15
o) e N (\"3 N be Qg (\'b/'\\y(“ | R A /@ Projektant mgr inz. Radostaw Rychel instal.elektr
= Q& > ~ SA16! 3 N\ K33: obw. nr 1000 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna - .
b © > > ) = N v L ! ; PDK/0060/PWOE/14
— > Q ) =) - \& — istn. kabel K33 typu YAKXS 4x120mm?, przetozenie na odc. 15m i inz A
o &, o N ,\%% (‘é\ o QA ~ >< <\‘b/\\rf\::’ S . | o IO F %\ NG I yp p Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Boror instal. elektr.
| S Q)Q {0 h QS\\ {0 NS ‘g" | h & L I N K34: obw. nr 1100 stacji trafo T-7860 Banino Pszenna SKALA DATA NR RYSUNKU REWIZJA NR STRONY
S e 8 S S & . o 3 S s | yino Pozen
o INASEES N o v&D 1%} S A NS o> A @Q) & » : — istn. kabel K34 typu YAKXS 4x120mm?, przetozenie na odc. 15m 1:500 12.12.2023 .
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> K23: linia kablowa SN nr 089409 relacji: stacja trafo T-80170 Banino Siédme
Niebo — stacja trafo T-8345 Banino Wybudowanie S
— istn. kabel K23 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?, demontaz na odc. 265m

—  proj. kabel K23 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV, L=229/241m

K24: linia kablowa SN nr 089447 relacji: stacja trafo T-8345 Banino Wybudowanie

- stacja trafo T-7860 Banino Pszenna

— istn. kabel K24.1 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?, demontaz na odc. 317m

o —  proj. kabel K24.1 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV,
L=301/320m

— istn. kabel K24.2 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? demontaz na odc. 8m

i —  proj. kabel K24.2 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV, L=60/67m
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K14: obw. nr 100 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie
— istn. kabel K14.1 typu YAKXS 4x120mm? demontaz na odc. 2/10m
— istn. linia napowietrzna K14.2 typu AsXSn 4x70mm?, demontaz na odc. 14m
— istn. linia napowietrzna K14.3 typu 4x AL50mm?, demontaz na odc. 26m
? q N : — istn. linia napowietrzna K14.4 typu 4x AL35mm?
| *\{ | 9 A ) %_\’L (g)/*? q, ,\\;) 4 — kabel K14.5 (proj. wg odr. oprac.) typu YAKXS 4x120mm?, przetozenie na odc.
Cal B\ 9§ Q)‘b?’ SN > 5m, demontaz na odc. 39m
© . 62 ; ; ) N 79[ N S el ' _ )
N 4 A 186.40 g — — — —it— \g{ p — kabel K14.6 (proj. wg odr. oprac.) typu YAKXS 4x120mm?, przelozenie na odc.
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K15: obw. nr 200 stacji trafo T-8345 Boazmo Wybudowanie
- ’
1BIH = - tRB=Tr — istn. kabel K15.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 208m
2 vy ?'\(J'J - < - 45— —160.20 % l 166.20 l 63. — istn. linia napowietrzna K15.2 typu 4x AL50mm?, demontaz na odc. 147m
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- m“..,“..hqéﬁﬁqmsmw. . *nﬂ.ﬁnﬂ.nﬁm.ﬂﬂﬂ.%..n.ﬁ)&s NS e———_ ~~< — proj. kabel K15.1 typu YAKXS 4x120mm?, [=217/228m
(I B & B — proj. kabel K15.2 typu YAKXS 4x120mm?, L=106/121m LEGENDA:

— proj. kabel K15.4 typu YAKXS 4x120mm?, L=24/27m

<
e 6413 > | | — istn. kabel K15.3 typu YAKXS 4x120mm?, przelozenie na odc. 6m, demontaz na
et — - — —— : = ‘ odc. 11m
“ ¢ RS « 7%65” Klq@i” “ et B X — istn. kabel K15.4 typu YAKXS 4x120mrm?, demontaz na odc. 25m
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——————— proj. kabel nN w rurze osfonowej karbowanej dwusciennej gigtkiej #110mm, min. 450N
K16: obw. nr 300 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie lub nowa lokalizacja istn. kabla po przefozeniu, wg opisu na planie

: 2 . ; . - .
— stn. kabel K16.1 typu YAKXS 4"70““21 demontaz na odc. 21m E====13 —proj. kabel nN w rurze ostonowe]j przepustowej #110mm, min. 750N (oznaczenie:
— istn. kabel K16.2 typu YAKXS 4x70mm?, przetozenie na odc. 1/3m RPHO)

= — istn. kabel K16.3 t YAKXS 4x70mm?, lozeni de. 0,5/2,5 . . .o . .
%1 »\65?) _ :;2 kgbz\ K16.4 &gﬁ YAKXS 4z120mrﬂmmz przelozenie na ode /2.5m === —proj. zabezpieczenie istn. kabla nN rurq ostonowq dwudzielng @110mm (oznaczenie:
| — istn. kabel K16.5 typu YAKXS 4x120mm? demontaz na odc. 31m RD110)
| — proj. kabel K16.1 typu YAKXS 4x70mm?, L=51/57m e —proj. kabel SN w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej gietkiej #160mm, min. 450N
— proj. kabe .3 typu x70mm?*, L=1,5/3,5m ub nowa lokalizacja istn. kabla po przefozeniu, wg opisu na planie

j. kabel K16.3 t YAKXS 4x70mn?, 1=15/3,5 lub lokal tn. kabl ! |
, Q g — proj. kabel K16.4 typu YAKXS 4x120mm?, L=1,5/3,5m E======3 —proj. kabel SN w rurze ostonowej przepustowej 8160mm, min. 750N (oznaczenie:
| — proj. kabel K16.5 typu YAKXS 4x120mm?, L=26/31m RP160)

) proj

| K17: obw. nr 400 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie
| — istn. kabel K17.1 typu YAKXS 4x70mm?, demontaz na odc. 45m RD160) .
— proj. kabel K17.1 typu YAKXS 4x70mm?, L=34/37m — —istn. linia napowietrzna nN
—#s—e— —istn. linia napowietrzna nN do demontazu
K18: obw. nr 500 stacji trafo T-8345 Bonzmo Wybudowanie —x—x—xxx%x— —istn. kabel elektroenergetyczny nN do demontazu / umartwienia / przetozenia
— istn. kabel K18.1 typu YAKXS 4“20‘“@: demontaz na odc. 52m —xxx%x*x —istn. kabel elektroenergetyczny SN do demontazu / umartwienia / przefozenia
— istn. kabel K18.2 typu YAKXS 4x70mm?, przetozenie na odc. 1/3m —granice dziatek
7% — proj. kabel K18.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=24/27m
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1N K19: obw. nr 600 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
| \‘\Q.| — istn. kabel K19.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 38m

™) — istn. kabel K19.2 typu YAKXS 4x120mm?, przefozenie na odc. 4m ] T BALTRA SP.Z0.0.
— proj. kabel K19.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=70/74m A A A UL. ZtOTA 9

Il 8 80-297 REBIECHOWO
— 5= K20: obw. nr 700 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie
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\\< — istn. kabel K20.2 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 26m
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| PN Iy — istn. kabel K20.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 13m
Q
& {5{5\ (},\655 &

1
— proj. kabel K20.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=24/29m NAZWA ZADANIA NAZWA PROJEKTU
1

o N — proj. kabel K20.2 typu YAKXS 4x120mm?, L=26/31m ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEI | PRZEMYSEOWE) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
¥ W BANINIE, ETAP 1 | ETAP 2 TOM 11.3.1. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ-

\b‘i}-\g K21: obw. nr 800 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie ZADANIE 2 - BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE ~PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ N | SN
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\ A q o 2 . ORAZ StUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE)J 15/0,4 kV
\ S istn. kabel K21.1 typu YAKXS 4x120mm? przefozenie na odc. 3/5m, demontaz NAZWARYSUNKU

€9 y na ode. 43m PLAN SYTUACYINY
/ — proj. kabel K21.1 typu YAKXS 4x120mm?, [=24/29m
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/ ZESPOL PROJEKTOWY: [TyTUt, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

((\Q) | K22: obw. nr 900 stacji trafo T-8345 Banino Wybudowanie PDK/0017/PWOE/15
\‘3‘6 | — istn. kabel K22.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 120m instal.elektr.
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Projektant mgr inz. Radostaw Rychel
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6&\'], _ . 2 -
N | proj. kabel K22.1 typu YAKXS 4x120mm?, L=142/148m . . PDK/0060/PWOE/14
Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Boror instal. elektr
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N\ @Q} K25: istn. stupowa stacja trafo T-8345 Banino Wybudowanie SKALA DATA NR RYSUNKU REWIZIA NR STRONY
b\ — proj. przeniesienie stacji trafo do nowej lokalizacji .
\ — proj. kabel K25.2 typu 2x YKY 4x185mm?, L=2/12m 1-500 12'12°2023 2'6
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= ‘((L I X o , A5 O fL <3 A | © > < l\ | N | © P ((\,\{Lrb = \\5@ Oznaczenia kolizji z sieciami SN wtasnosci ENERGA OPERATOR:
5 ¥ ks t65: b o N0
P B ,55('\{]’ 0® - o A No N\ N % §| ,\ro'L c;\‘-*& g | Q\\*ré / v \ K2: linia kablowa SN nr 089460 relacji: stup nr 50 linii kablowej nr 083433 —
> SN Ao |»\Va N\ W8k Q“\) ®° = - N Ve stacja trafo T-8968 Banino Malinowa
3 o o N ) 2 A P N\ - ! | ] B W
Ao . il \gDQ, NS : A N ,\fgb\ A o 8 N 2 b ] 9 e o \%Q \ — istn. kabel K2 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?, demontaz na odc. 275m
s ST —— —1 9 & N N A QYD { 14 St A - P u2| 3 I 6\1 l // o® \6"\’5‘5 \ N @,@% —  proj. kabel K2 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2, 12/20kV, L=284/292m
Q : gy @ > 2 | AN
N > R < 2 R g &° J _/ ,5%\9;5 @ | | N oo | 7 N \ S K23: linia kablowa SN nr 089409 relacji: stacja trafo T-80170 Banino Siédme
~ @%& . %\QYO pil o EN N '\% | I o Q)_»\G; BN ‘3\'& | 7 g\'\ '_\‘5\‘ \ 5 QL IS Niebo — stacja trafo T-8345 Banino Wybudowanie
NS \Qﬁ\ ; g (3 000 &3 0 0 P8 S 8 4935 \‘3\6@% N 7 : e ?ﬁ Rt — istn. kabel K23 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? demontaz na odc. 265m
5o 1 o R I o=l - Lo 0 o G G ot () osle | | A Q - \ \ 2 : ~ proj. kabel K23 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV, L=229/241m
N J 3 ) s » - . .
Ao Y X Qo d S »\6'59 '5% \@\1 o ,lfé :{,, \,5(‘0\% Q& > : \ & K28: linia kablowa SN nr 089433 relacji: stacja trafo T-80170 Banino Sicdme
Q\\ | 3 ,\rgb\ S ) )‘— § 6'\?) & -,\6 N »\%%»%Q—_ﬁ 6@?’ _\E Niebo — stup nr 50 linii kablowej nr 089433 ,
o . | \ Q N AL a2 AN 4 NS N I~ + — istn. kabel K28 typu 3x XRUHAKXS 1x120mm®, demontaz na odc. 26m,
+ IZ \‘355 »\‘755'\ A& | R & ,\fgb Q)\’\—‘ T L N " \ «* 569’ przetozenie na odc. 4m
OI= - ~ Y 6‘ N + I i T T N
S l I0: /\% &3 ] (\S - prs T T I T T 3 “o\rfj P . —  proj. kabel K28 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?, 12/20kV, L=25/26m
] ® g N N
i B i 20 =~ o> oY AL o\ = N
7] | 1 £ e | " s ¢ o @ & \ Oznaczenia kolizji 7 sieciami nN_wlasnosci ENERGA OPERATOR;
* - N ) b
| | kb4 | a9 QP | 466 B[ | 3 \ K9: obw. nr 300 stacji trafo T-7702 Banino Zachdd
k@%~~ K W fa
| r 7 70 & A L| - ,\rgb a® \ \ 1 — istn. kabel K9.1 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 14m
| P | <IN gl S|k > N \‘]9 N | 2 NS — istn. kabel K9.2 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 64m
| | Ao 2 © QI =B “ y ,\'5‘6 \ %\ . — istn. kabel K9.3 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 29m, przetozenie na
. T ¢ ) odc. 2/4m
Q I Q‘b% g Q‘ \ ;5\.6-’ N 2
Sl | s S N 0 N o0 — istn. kabel K9.4 typu YAKXS 4x120mm?, demontaz na odc. 7m
\»\@-\ | :# | ((\rL \‘1‘\@\“ ((\%% $ i ((O’ ((\% W ?& f\g\ \\ \ :\5 & — istn. kabel K9.5 typu YAKXS 4x120mm?, przetozenie na odc. 7,5m
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