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P3

P2

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=7,7 m

YAKXS 4X 25 mm, L=4,8 m

YAKXS 4X 25 mm, L=7,5 m

YAKXS 4X 25 mm, L=2,4 m

YAKXS 4X 25 mm, L=17,6 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,6 m

R1-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,5 m

R2-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R3-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R4-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m
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A11
A12

A13

R8-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=3,0 m

A14

YAKXS 4X 25 mm, L=21,0 m

R10-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R9-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,7 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,8 m

A17

R12-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R11-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R13-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

R14-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

R15-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m
YAKXS 4X 25 mm, L=22,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

R18-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R19-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,5 m

R20-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

YAKXS 4X 25 mm, L=15,8 m

R22-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m
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YAKXS 4X 25 mm, L=5,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=13,8 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

R25-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,5 m

R26-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R27-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=2,8 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=22,3 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=19,3 m

R28-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110,
L=1,2 m YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

W4

YAKXS 4X 25 mm, L=7,8 m
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YAKXS 4X 25 mm, L=5,6 m

YAKXS 4X 25 mm, L=7,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,5m

YAKXS 4X 25 mm, L=18,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=40,3 m

YAKXS 4X 25 mm, L=16,8 m

YAKXS 4X 25 mm, L=15,9 m

YAKXS 4X 25 mm, L=35,7 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m

YAKXS 4X 25 mm, L=27,8 m

YAKXS 4X 25 mm, L=20,0 m
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R7-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m
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R24-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R21-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=8,4 m

R16-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m

R17-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=1,2 m
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A36
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A43

A44

A45

R11a-Proj. rura osłonowa SRS Ø 110, L=4,0 m

Proj. szafka oświetleniowa

Przeniesiony hydrant

Hydrant do
przeniesienia

Szafka złączowo - pomiarowa projektowana
przez TAURON S.A. Zk1a-1P

PP DN32 L=2,0m

Przestawiona skrzynka
sterownicza przepompowni ścieków

Przestawiona skrzynka
teletechniczna firmy VECTRA

Istniejąca skrzynka
sterownicza przepompowni ścieków - do przestawienia

Istniejąca skrzynka
teletechniczna firmy VECTRA - do przestawienia
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- projektowany chodnik z kostki bet. szarej

- projektowana jezdnia bitumiczna

- projektowane pobocze z kruszywa

- projektowane pobocze
- projektowany krawężnik

- projektowane obrzeże

LEGENDA

- projektowana krawędź jezdni
- projektowany krawężnik najazdowy

- projektowana nawierzchnia z kostki bet. czerwonej

- projektowana nawierzchnia z kostki bet.

- projektowane lampy uliczne
- projektowana rura ochronna

- proj. sieć oświetlenia
- numer proj. słupa oświetlenia ulicznegoA1

- numer proj. słupa doświetlającegoP1

- węzeł sieci oświetlenia drogowegoW1

- zakończenie kabla oświetlenia drogowego Z

- przestawiony hydrant
- proj. sieć wodociągowa

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko PodpisFunkcja Specjalność i nr uprawnień

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

INWESTOR

Tytuł projektu:

Nazwa rys.:
Specjalność i nr uprawnień Kod archiwalnyKod archiwalny

grudzień 2019

Nr rys.:

Data:
Skala:

373

1:500
Projektant dr inż. Maciej Wdowiak 5207/99/u

konst.-bud. bez ograniczeń

DROGOWA
Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

       ul. Różyckiego 1c
      51-608 WROCŁAW

GMINA Kudowa Zdrój

2

PB

Sprawdzającymgr inż. Aleksander Spozyto 217/87/UW
konst.-inż. w zak. mosów i dróg

ul. Zdrojowa  24
57-350 Kudowa-Zdrój

ul. Słone, Kudowa Zdrój

Przebudowa ul. Słone: część działki drogowej nr 193, obręb
Słone, gmina Kudowa-Zdrój

Projektant

Sprawdzający

inż. Jan Czarnecki spec. inst. w zak. En i tel.
28/66

br. elektr. teletech.

br. elektr. teletech. spec. inst. w zak. eNmgr inż. Leon Krefft 394/90/UW

ELEKTROENERGET.
TELETECHNICZNA

br. drogowa

br. drogowa

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Jarosław Zacharewicz 241/98/UW
spec. inst. w zak. wod-kanbr. wod-kan

br. wod-kan spec. inst. w zak. wod-kanmgr inż. Artur Paduchowski 136/DOŚ/09

WOD-KAN
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