
II/1 istn. słup nn 0,4kV

istn. 4x AL35mm2

zasilanie ze stacji 06-144

"Mączniki" obw. II

R≤30Ω

Obiekt:

03.2023

Skala:

Projektował:

upr. 154/89/PW

Rysunek nr:

  E1

Temat rysunku:

Inwestor:

Data:

1:500

proj. złącze

ZK2x-2P

 proj. NAYY-J 4x35mm²

dł. 27(42)m

istn. przył. napowietrzne

4x AL 25mm2

do pozostawienia

TB1

II/2

istn. słup

nn 0,4kV

TB2

2x wlz proj. YKY 5x6mm²

dł. 12(30)m

-układać w rurze Ø75-
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