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Załącznik nr F1 

WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI  

Lp. Nazwa czynności 

1. 
Wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i przeglądów przy urządzeniach systemu 

TRISTAR zgodnie z instrukcjami systemu TRISTAR (zał. 1F, poz. F.1-F.13)  

2. 

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przedmiotu umowy. Niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia 

utrzymywać całodobową dyspozycyjność oraz podjąć czynności konserwacyjne.  - w ramach ryczałtu 

(zał. 1F, poz. F.16) 

3. 

Dbanie o czytelne wyświetlanie wszystkich komunikatów na tablicach/znakach zmiennej treści, 

parkingowych i informacji pasażerskiej poprzez dbanie o czystość urządzeń - w ramach przeglądu 

konserwacyjnego (zał. 1F, poz. F.1-F.13)  i/lub dodatkowego czyszczenia urządzeń. - (zał. 1F, poz. F.17-

18) 

4. Prowadzenie szczegółowego rejestru obsługi zgłoszeń - w ramach ryczałtu (zał. 1F, poz. F.16) 

5. 
Zgłaszać Zamawiającemu wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości dotyczące stanu fizycznego 

elementów infrastruktury systemu TRISTAR  - w ramach ryczałtu (zał. 1F, poz. F.16) 

6. 
Wykonywanie restartów urządzeń systemu TRISTAR na zgłoszenie Zamawiającego - w ramach ryczałtu 

(zał. 1F, poz. F.14) 

7. 
Mycie zgodnie z instrukcją konserwacji oraz na dodatkowe zgłoszenie Zamawiającego urządzeń systemu 

TRISTAR  (zał. 1F, poz. F.1-F.13, F.17-18) 

8. 
Regulacja i pozycjonowanie kamer do rejestracji wykroczeń oraz doświetlaczy podczerwieni - w ramach 

ryczałtu (zał. 1F, poz. F.14) 

9. 

W czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia : 

- niezwłoczne zabezpieczyć i przystąpić do likwidacji skutków awarii, kolizji drogowych lub dewastacji 

urządzeń systemu TRISTAR (np. przewrócona konstrukcja urządzenia, wyświetlanie niepoprawnych 

informacji na tablicach/znakach zmiennej treści, parkingowych i informacji pasażerskiej, uszkodzona 

szafa LWT, OWT, uszkodzona kanalizacja kablowa – pokrywa studni, zapadnięta studnia kablowa, 

awarie elektryczne) zagrażających bezpieczeństwu osób trzecich, mienia i ruchu drogowego. - w ramach 

ryczałtu (zał. 1F, poz. F.15) 

10. 
Wykonywanie raportów zdarzenia, zdjęć, kosztorysów dla przypadków dewastacji, kolizji itp. - (zał. 1F, 

poz. F.15) 

11. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń systemu TRISTAR - (zał. 1F, poz. F.1-F.13) 

12. 
Odmalowanie (po wcześniejszym usunięciu z ognisk korozji) w tym samym kolorze RAL konstrukcji 

wsporczych, obudów szaf, konstrukcji tablic pamiątkowych itp. (zał. 1F, poz. F.1-F.13) 

13. 
Utrzymanie i obsługa masztów do fotorejestratorów, kamer PNW i na parkingach (zał. 1F, poz. F.1, F.2, 

F.7, F.13) 

14. 

Wykonać przeglądy techniczne utrzymywanych urządzeń infrastruktury TRISTAR zgodnie z 

instrukcjami konserwacyjnymi oraz po naprawie w przypadku skutków awarii, kolizji drogowych lub 

dewastacji urządzeń systemu TRISTAR. Raport z przeglądu w terminie 5 dni od wykonania powinien 

trafić do Zamawiającego.  - (zał. 1F, poz. F.15) 
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15. 

Zweryfikować stan instalacji elektrycznej oraz kompletność i ważność dokumentacji i przeglądów dot. 

ochrony przeciwporażeniowe, uziemienia i działania wyłączników różnicowo prądowych urządzeń 

systemu TRISTAR. Dokonać powyższe pomiary i wykonać przegląd wraz z udokumentowaniem w 

miejscach gdzie jest to konieczne  - (zał. 1F, poz. F.1-F.13) 

16. 

Wykonywanie czynności estetycznych dla urządzeń systemu TRISTAR w trakcie trwania umowy w tym:  

a) usunięcie wokół i z wnętrza poszczególnych szaf, wnęk konstrukcji wsporczych wszelkich 

nieczystości, 

b) dokręcenia wszelkich połączeń śrubowych i zabezpieczenie ich, 

c) uzupełnienie brakujących kapturków na śrubach fundamentów konstrukcji urządzeń systemu 

TRISTAR, - (zał. 1F, poz. F.1-F.13) 

 

 

 


