
Istniejąca sieć ciepłownicza
2xDN250/400

Miejsce wpięcia
do gł. sieci ciepłowniczej

Przejście poprzeczne przez pas jezdni
ul. Pomorskiej w rurze ochronnej
2xDN300, L=15,0m

Projektowana sieć ciepłownicza
2xDN100/200

Projektowana sieć
ciepłownicza 2xDN100/200

Projektowana sieć
ciepłownicza 2xDN65/140

BUDYNEK E
WĘZEŁ CIEPLNY

BUDYNEK C-D
WĘZEŁ CIEPLNY

BUDYNEK B
WĘZEŁ CIEPLNY

BUDYNEK A
WĘZEŁ CIEPLNY

Projektowane przyłącze
ciepłownicze 2xDN65/140

Projektowane przyłącze
ciepłownicze 2xDN65/140

Projektowana sieć
ciepłownicza 2xDN80/160

Projektowane przyłącze
ciepłownicze 2xDN50/125

Projektowane przyłącze
ciepłownicze 2xDN50/125

Ochrona korzeni
na odcinku 4.0m

Ochrona korzeni
na odcinku 8.0m

Ochrona korzeni
na odcinku 18.0m

inż. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

mgr inż. Katarzyna Paszkowska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

KUP/0067/POOS/06

inż. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

mgr inż. Katarzyna Paszkowska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

KUP/0067/POOS/06

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Wycinka dziko rosnącego zakrzewienia
w pasie o szerokości 4,0m wzdłuż
trasy projektowanego ciepłociągu

Ochrona korzeni
na odcinku 13.0m

Studnia zaworowa

Studnia zaworowa

Studnia zaworowa

Studnia zaworowa

Studnia zaworowa
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Studnia zaworowa

ST-1

ST-2 ST-3

ST-4

ST-6

ST-5

Projektowana sieć ciepłownicza
rozdzielcza wraz z kanalizacją
teletechniczną - instalacja doziemna

LEGENDA:

Ochrona korzeni
na odcinku 5.0m Ochrona korzeni

na odcinku 8.0m

Zakres obszaru
oddziaływania obiektu

Ochrona korzeni
na odcinku 4.0m

Studnia kablowa
SK-2

Studnia kablowa
SK-2

Studnia kablowa
SK-2


