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    58-560 JELENIA GÓRA ul. Szrenicka 5

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP  -  Warsztaty 
58-533 Mysłakowice ul. Jeleniogórska 20

IE_2

Dolnośląska Wojewódzka Komenda  OHP
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9,  50-413 Wrocław
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1. Dla obiektu przyjęto III klasę ochrony odgromowej
2. zwody poziome na budynku wykonać z drutu alumininiowego AlMgSi o srednicy fi8
3. Przewody odprowadzające wykonać z drutu aluminiowego AlMgSi o średnicy fi8
4. uziom należy wykonać z taśmy stalowej Fe/Zn o przekroju 30x4
5. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10om
6. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN62305- 1,2-2008 i 
PN-EN62305-3,4-2009..

zgrzewenie egzotermiczne 

uziom poziomy - bednarka FeZn 30x4

uziom fi16 szpilkowy
 kompletny 2x1,5m


