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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: 
roboty budowlane pn. Remont i rozbudowa infrastruktury WSSE w Krakowie dla 
projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności 
w obszarze prowadzonej działalności przeciwepidemicznej”, ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2023 r., nr 2023/BZP 00156509, 
(ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2023 r., nr 2023/BZP 00160506/01).

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy              
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami 
o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań 
oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:
Proszę o potwierdzenie, iż konserwacja i przegląd urządzeń leżą po stronie Zamawiającego                  
i te prace będą wykonywane na jego koszt, co za tym idzie Wykonawcy mają nie 
uwzględniać kosztów przeglądów gwarancyjnych w cenie ofertowej przedmiotowego zadania.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że koszty wymaganych 
przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi są po stronie Zamawiającego. Nie 
zwalnia to jednak Wykonawcy od kosztów napraw, których wykonanie jest związane 
z gwarancją i rękojmią.

Wniosek nr 2:
Czy urządzenia, w które będzie ingerował wykonawca są nadal na gwarancji, np. centrala 
wentylacyjna NW1.
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W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że urządzenia, w które 
Wykonawca będzie ingerował są objęte gwarancją i rękojmią.

Wniosek nr 3:
Czy istniejąca centrala NW1 z części nr I niniejszego postępowania jest sprawna i uwzględnia 
możliwość zwiększenia sprężu dyspozycyjnego jaki wskazano w projekcie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że centrala NW1 jest 
sprawna. W projekcie przyjęto: Dostosowanie istniejącej centrali NW1 do zwiększonego 
sprężu dyspozycyjnego i wymiany filtra w centrali na F7 wraz z wszelkimi koniecznymi 
pracami dostosowującymi centralę i układ automatyki do nowych parametrów urządzenia. 
Dla modyfikowanej centrali wraz z infrastrukturą Wykonawca prac przejmuje wszelkie 
obowiązki związane z gwarancja i rękojmią.

Wniosek nr 4:
Proszę o udostępnienie karty doborowej centrali wentylacyjnej NW1 (dot. części nr I 
niniejszego postępowania).

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający publikuje w załączeniu kartę 
doborową.

Wniosek nr 5:
Proszę o podanie producenta i modelu centrali NW1.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że producentem 
centrali NW1 jest VTS, a dostawcą LeedAir Sp. z o.o., e-mail: biuro@leedair.pl. Wszelkie 
posiadane informacje zostały zawarte w projekcie.

Wniosek nr 6:
W jakiej klasie szczelności są wykonane istniejące instalacje wentylacyjne - w klasie 
szczelności A czy B?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że kanały 
wentylacyjne wykonane są w klasie szczelności A. W projekcie założono klasę B.
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Wniosek nr 7:
Proszę o wskazanie w dokumentacji projektowej, gdzie zlokalizowany jest sterownik centrali
wentylacyjnej NW1.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że sterownica centrali 
zlokalizowana jest na ścianie centrali na dachu, zadajnik ścienny został zlokalizowany na 
korytarzu.

Wniosek nr 8:
W jaki model siłownika mają być wyposażone klapy ppoż?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że klapy PPOŻ są bez 
siłownika.

Wniosek nr 9:
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie parametry opraw oświetleniowych są istotne.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wymagane 
parametry opraw oświetleniowych zostały określone w projektach techniczno–wykonawczych 
instalacji elektrycznej.

Wniosek nr 10:
Proszę o potwierdzenie, że każda oprawa musi być wyposażona w czujnik regulujący 
strumień oprawy w zależności od udziału światła dziennego w pomieszczeniu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że parametry                      
i wyposażenie opraw oświetleniowych zostały określone w projektach techniczno–
wykonawczych instalacji elektrycznej.

Wniosek nr 11:
Proszę o potwierdzenie, że gwarancja na oprawy awaryjne obejmuje również akumulatory.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że gwarancja na 
oprawy awaryjne obejmuje również akumulatory.
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Wniosek nr 12:
Chciałbym zapytać czy jest możliwość podania kwoty jaką inwestor zamierza przeznaczyć na 
realizacje tego zamówienia?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części I: 4 472 859,52 zł brutto, w części II: 
334 866,49 zł brutto, w części III: 295 868,06 zł brutto, a w części IV: 96 196,12 zł brutto.

Wniosek nr 13:
Dla Przeniesienie pożywkarni Działu Laboratoryjnego z budynku "B" do budynku głównego 
WSSE (zadanie nr 4) w ramach projektu “Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia 
efektywności w obszarze prowadzonej działalności przeciwepidemicznej” – proszę o podanie 
parametrów technicznych, producenta oraz typoszeregu centrali wentylacyjnej N1W1. 
Zgodnie z opisem do projektu: W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się 
dostosowanie istniejącej centrali NW1 do zwiększonego sprężu dyspozycyjnego i wymiany 
filtra w centrali na F7.
Cały zakres prac należy przeprowadzić w porozumieniu z producentem centrali lub 
autoryzowanego serwisu. 
Dodatkowo należy wykonać wszelkie koniecznie prace dostosowujące centralę i układ 
automatyki do nowych parametrów urządzenia.
Dla modyfikowanej centrali wykonawca prac przejmuje wszelkie obowiązki gwarancyjne. Nie 
da się wycenić tego zakresu robót bez uzyskania koniecznych informacji. Na wizji lokalnej w 
zeszłym tygodniu nie udało się uzyskać informacji od przedstawicieli Zamawiającego która z 
central wmontowanych na obiekcie jest centralą N1W1.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający prosi o zaznajomienie się 
z udzielonymi odpowiedziami na wnioski nr 4 i 5.

Wniosek nr 14:
Dla Przeniesienie pożywkarni Działu Laboratoryjnego z budynku "B" do budynku głównego 
WSSE (zadanie nr 4) w ramach projektu “Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia 
efektywności w obszarze prowadzonej działalności przeciwepidemicznej” – Proszę o podanie 
parametrów technicznych urządzenia klimatyzacyjnego dla zakresu robót: ze względu na 
zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń należy przenieść jednostkę wewnętrzną 
klimatyzacji z pomieszczenia 3,29 do 3,27.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w projekcie 
nastąpiła omyłka pisarska i dla zadania 4 (Przeniesienie pożywkarni Działu Laboratoryjnego 
z budynku „B” do budynku głównego WSSE w Krakowie) klimatyzator będzie przenoszony 
z pomieszczenia 3,28, w którym jest obecnie zainstalowany, do pomieszczenia 3,27. 
Zamawiający podaje model klimatyzatora: MSZ-HC35VA Mitsubishi Electric.
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Odpowiedzi na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji 
warunków zamówienia.     
       

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie 

ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż.  Alina Jamka 
 Dokument podpisany elektronicznie
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