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Q1
FR
FR300
4P
100A

Q1
DX³
4P
40A
6000 A (DX³)

Q2
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q2
DX³
4P
40A

Q3
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q4
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q5
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q6
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q7
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

PE

N

Piktogram

Oznaczenie urządzenia F1 H1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Oznaczenie zacisku

Opis Wyłacznik główny
+ 

ochronniki
przepięciowe

zasilanie OSO wyłacznik
różnicowoprądowy

obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe

Moc zainstalowana

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123

123

1

1

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

222222

22
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Q8
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q9
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q10
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q11
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q12
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q13
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q3
DX³
4P
40A

Q14
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q15
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

PE

N

Piktogram

Oznaczenie urządzenia Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q3 Q14 Q15

Oznaczenie zacisku

Opis obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia obwód oświetlenia wyłacznik
różnicowoprądowy

obwód gniazd obwód gniazd

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu

1
3

3

1
1

1

1
2

2

1
3

3

1
1

1

1
2

2

1

123

1

1

2

2

33
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Q16
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q17
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q4
DX³
4P
40A

Q18
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q19
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q20
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q21
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

PE

N

Piktogram

Oznaczenie urządzenia Q16 Q17 Q4 Q18 Q19 Q20 Q21

Oznaczenie zacisku

Opis obwód gniazd obwód gniazd wyłacznik
różnicowoprądowy

obwód gniazd obwód gniazd obwód gniazd obwód gniazd

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu

2
3

3

2
1

1

2

123

1

1

2

2

3

3

1

1
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