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6.56 m²
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1.09
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1.10B

PRZEDSIONEK
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P_15_1

HW-25

HW-25

HW-25

HW-25

ZHP 52

DS
.9.

E 90/ 240

EI
30

01.1724
8

DS
.9.

C 90/ 220

EI
30

01.1622
8

P_15_2

DS.9.E

90
/ 2

40

EI60

01
.11

248

DS
.9.

C 90/ 220
01.1022

8

DS.9.C

90
/ 2

20
01

.13

228

DS.9.E

90
/ 2

40

EI60

01
.09

248

DS
.9.

C 90/ 220
01.1922

8

DS.9.C

90
/ 2

20
01

.18

228

DS.9.C

90
/ 2

20
01

.20

228

DS
.9.

E 90/ 240
01.2124

8

DS
.9.

E 90/ 240

EI
60

01.2224
8

DS.9.E

90
/ 2

40
01

.25

248

x
18

17
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DS
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8
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01.0724
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WARSZTAT
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PŁUKALNIA SPRZĘTU NURKOWEGO

13.44 m²
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właz rewizyjny posadzkowy do zbiornika 
ppoż wymiar zewnętrzny 90x90cm,
wykończony jak posadzka pomieszczenia, 
ocieplony, z uszczelką epdm
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h=
90

cm
 o

d w
.p

h=0 cm od w.p

otwór w ścianie od poziomu 
wykończonej posadzki do h=200cm, 
zamykany roletą

otwór w ścianie o 
wymiarze 62 x 200cm 
(po wykończeniu 
ścian)

otwór w ścianie o 
wymiarze 82 x 200 cm 
(po wykończeniu 
ścian)

2x

DS.8.A

84
/ 2

14
18

5

222
1.77 m²
1.09B
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2.30 m²
1.09A

TOALETA

5.81 m²
1.10A

TOALETA NS P_15_3
P_15_3

P_15_3

SW_5.5

SW_2
SW_2

szafa porządkowa ze zlewem
100 x 50 x 200 cm
stal nierdzewna
dostęp - drzwi o szerokości całkowitej 
otworu 125cm i wysokości 228cm -
materiał - zabudowa meblowa tak jak 
sąsiednie ściany 

78 8 222 8 186 18

22 276 32 171 18

skrzynka gazowa, dostęp do skrzynki poprzez 
drzwi rewizyjne wykonane w tym samym 
materiale co elewacja 

skrzynka elektryczna 20x30x15cm 
podtynkowa ukryta w izolacji, zamykana 
na klucz, dostęp do skrzynki poprzez 
drzwi rewizyjne wykonane w tym samym 
materiale co elewacja, wysokość 
montażu 50cm
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SK.18

284.86 m²
1.20a

POSADZKA KUTER

okno z szkleniem typu lustro weneckie

ściana pod okienna z bloczka 15cm w recesji 3cm od 
zewnetrzengo lica ściany,
w recesji okładzina SW.10.5, ścianka o wysokości 90cm

1 %
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100
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21
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91

335
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EI 60

122/ 242

FW
.03 25
0

118/ 249

FW
.02 25
0

12
5

2

B-6

typ drzwi

wysokość drzwi w świetle przejścia
szerokość drzwi w świetle przejścia

wysokość otworu drzwiowego od 
wykonczonej posadzki

typ

EI30

20
0/

 24
0

2.0
1

248

wymagana odporność ogniowa drzwi

numer drzwi
lokalizacja drzwi wg kondygnacji

typ

EI30

20
0/

 24
0

2.0
1

248

typ okna

wysokość parapetu

wysokość otworu okiennego od 
wykończonej posadzki lub parapetu 

CW.14.33

10
0

15
0

hp=90
szerokość otworu okiennego

CW.14.33

10
0

15
0

hp=90

nazwa pomieszczenia

numer pomieszczenia
powierzchnia 

1.01
Nazwa

150
Floor Finish

kondygnacja

typ posadzki 

AA.BB oznaczenie typu ściany

oznaczenia drzwi ma rzucie

oznaczenia okna na rzucie

oznaczenia pomieszczenia na rzucie

oznaczenia ścian na rzucie

UWAGI OGÓLNE:

1. Jednostka wymiarowa: centymetry
2. Jednostka rzędnych: metr
3. Wymiary sprawdzić na budowie
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
5. warstwy ścian   wg rys. Z.601-  Zestawienie Typów Ścian
6. warstwy stropów i dachów wg rys. Z.602-  Zestawienie Typów Stropów
7. niniejszy rysunek należy rozpatrywać z całością aktualnej dokumentacji
wykonawczej, łączenie  z rysunkiem UW-000 aktualnej rewizji

Uwagi szczegółowe:

1. Wszystkie słupy zelbetowe w przestrzeni eskpozycji nalezy pokryc farbą do
betonu kryjącą
kolor S7502- B NCS, ilosc wartstw i baza wg technologii producenta, mat
2. Wszystkie słupy żelbetowe w przestrzeni restauracji nalezy pokryc farbą do
betonu kryjącą
kolor szary nawiązujący do wykonanego na budowie betonu, ilosc warstw oraz 
baza wg technologii producenta
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