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D oty czy 2,, B ud owa in stalacj i fotow o ltaiczn e j w Zakladzie Karnym
w Siedlcacho' DKW.2 232.4.2022.JR

Zamawiajqcy informuje,zew dniu 10.1L2022r. wplynglypytanie dotyczqce przedmiotu

zam6wienia o nastgpuj4cej treSci:

1. Czy zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie falownika o mocy 50kW? Podane

minimalne parametry zapis wykluczajqzastosowanie falownika o mocy 50kW, mozliwy
jest tylko dob6r falownika o mocy 40kW, co znacznie obnilawydajnoSd instalacji.

2. Czy zamawrajqcy zezwala na zastosowanie falownikabez wy6wietlacza? WySwietlacz
jest na wymaganym liczniku, wymaganie go r6wnie?na falowniku jest nieuzasadnione.

3. Wymaganaprzez zamawnj1cego wartoS6 wsp6lczynnika THD to max2,2 o/o, jestto
zaprs znacznie utrudniaj4cy lub calkowicie uniemozliwiajqcy dob6r inwertera o mocy
optymalnej do przewidywanej mocy instalacji fotowoltaicznej. Standardem EU jest

zastosowanie wartoSci < 3yo.

Zamawiaj qcy o dp o wi ada :

Ad. 1

Zamawrajqcy dopuszc za zastosowanie falownika o mocy 5 0kW.

Ad.2

Zamawiajqcy nie dopuszcza zastosowania falownika bez wySwietlacza

Ad.3
Zamawiaj4cy nie dopuszcza zastosowania inwerter6w o wartoSci wsp6tczynnika THD <
3%, Ponadto Zamawiaj4cy prosi o nie zawgZanie wyboru zastosowania inwerter6w
v,rylqczme do rynku lokalnego i zaleca dostosowanie sig potencjalnych wykonawc6w
do rynku europejskiego.
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