Centrala VVS 040 prod. VTS Polska

lub réwnowazna o parametrach:
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Klapa ppoz.800x315 EI 60 wpieta do systemu

SSP napigcie zasilania
U=230V. Montaz klapy za przegroda

oddzielenia ppoz. obudowac ptytami EI60.

Klapa ppoz. 3500 EI 60 wpieta do systemu

SSP napiecie zasilania U=230V.

Montaz klapy za przegroda oddzielenia ppozi.

obudowac ptytami EI60.
Wymiary kanatu sprawdzic przed
zamowieniem klapy.
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