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O@ : Maszt oswietleniony (h=12m) z fundamentem i zamontowanymi naswietlaczami 75

N2XH-J 3x4mm2
’—G Stup oswietleniowy (h=6m z oprawg Z7 i h=8m z naswietlaczem Z6) z fundamentem

ZGwW  Zestaw gniazd wiykowych w terenie lub przy Scianie
~bieg 1604 (dla ZK-B 2504)
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1. Numery obwodow oswietleniowych zgodnie z rys. nr 09.17 (ROZ2) i 09.32 (RBS) zamieszczonych w tomie 5.1.
nkowane o przekroju okraglymy/szesciokqtnym, o wysokosci 6m, z 1-ram. wysiegnikiem 1,5m,

2. Do mocowania opraw ulicznych (Z7) nalezy stosowac shipy stalowe, o?/
15st., przykrecane do fundamentu. " Stupy ‘dostarczane wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym.
3. Do mocowania naswietlaczy (Z6) nalezy stosowa¢ stupy stalowe, ocynkowane o przekroju okrqglym/szesciokgtnym, o wysokosci 8m,
przykrecane do fundamentu. Stupy dostarczane wraz z prefabrykowanym fundamentem " betonowym.
m,/szesciokgtnym, o wysokosci 12m, przykrecane do fundamentu,

4. Do mocowania naswietlaczy (Z5) nalezy stosowac maszty stalowe, ocynkowane o przekroju okrag{/y fs
'em betonowym.

Z konstrukcjq do mocowania naswietlaczy. Shupy dostarczane wraz z”prefabrykowanym fundamen
5. Kable oswietleniowe ukfadac w ziemi zgodnie z planem. Uziemienie stupow wykona¢ za pomocq bednarki FeZn 25x4mm utozonej w rowie kablowym

pomigdzy stupami oSwietleniowymi.
6. W przypadku kabli aluminiowych wielozylowych YAKXS wraz z linig kablowg w wykopie ukfada¢ bednarke FeZn 25x4mm spelniajgeq funckje uziemienia.

7. Ochrong kabli na skrzyzowaniach z drogami oraz innymi instalacjami wykonac za pomocq rur ochronnych zgodnie z rys. nr O1.

8. Oznaczenie opraw oswietleniowych zgodnie z Tabelg 1. Legenda opraw oswietleniowych, zamieszczong w opisie technicznym.

9. Oprawy na elewacji oraz przy schodach zewngtrznych zgodnie z tomem 5.1.

.../RGnn2
ZK-C
j S
| i % ,
Studnia kablowa 7 10xZ5 5 / N2XH-J 3x4mm2
104/R072 iy .../RGmn2
L ZK-E
| | /e
i . >
E . I’I v
i‘} Studnia kablowa = N2HX=J Sxlbmm / '/1 0)}25
! 105/R0Z2
JESEEEENN NN ENEEEE NN EENENNEEEEE III-IIIIIIIIEEIIII =
B RES ROZ {12 SEG— .
OBRYS_PARKINGU il (TTTTT]
[ dplEen .h YAKY 4¢16mm? PODZIENNEGO e ....l........................... OBRYS POMIESZCZEN
77 77 77 - 77 77 77 Hill= z6W12 EEnEEEEEEnnnnnnl POD MOSTKIEN
101.L.2/R0Z2 101.L1/R0z2 A I 06/RUPS /RGnn2
101.L3/R0Z2 ! : n 101.03/R0Z2 101.L2/R0Z2 101.L1/R0Z2 |
/ .. i !
77 Q) ‘“lllllllllllllllllll-.
10LL/ROZZ/7 s ax3smmd i -
x35mm YAKY 4x16mm? A n
) |
/ Zi Z7 z7 : ™
o/ @ 101.L3/¢0z2 | D 101.1/ror2 @ 01..2/R022 !!\ YAKY 4x16mm? -
ya - ZASILANIE WIEZY
p ) \ \ @) - TELEFONI KOMORKOWEJ
77 4 XX YAKY 4x16mm?2 AN YAKY 4x16mm2 n CENTERTEL
101.L2/R072 11xZ5 11xZ5 N JRGm2 Y
LR 101/RBS 101/RBS n
/ | ~
/ ] N AKX
[ YAKY 4x16mm2 = a {‘ YAKXS 4x35mm2
u \‘.../RGnnZ !
— | a
[ | \ i
- P\oms d2omme i
zE7 - Ve T L z7
101.L3/R0Z2 ] YAKXS 4x120mm2 SR e T Z7 @ 102.L1/R0Z2 77
[ N 0 e e i T 102L3/R0Z2 b
u . £SVR ZGW3‘& 26 ZASILANIE T 7 YAKY 4¢16mm?2 102.12/R0z2
= | zowio R - B N e L/ROnn2 @ 1033 /R072 SZAFEK OCZYSZCZALNI SilA i B ( 02.12/R022 D 26.11.2021 Zmiany zwigzane ze strzelnica KB
\ fomy ../Roun2 | \N2HH= xlbmm %E(\;ngg i 5%%%3 YAKXS 4x95mm?2 i WEZEL KABLOWY SN T ' T ~ ~ P
| ! i " T U e C 30.09.2020 Dodano kanalizacje kablowg i usunieto zasilanie wiezy Polkomtel KB
\ [ m! - (WG GOREBNEGO OPRACOVANE) X
| / er-K—?J----.... Z6 z% ) [ ‘oLt /Roz2 B 14.07.2020 Dodano kable nn i sterownicze KB
\ s K 103.12/R0Z2 ../RGnn \ - .
5 7€>A [ ../RGmn2 +N2XH=J Tx35mm2 7 /RGmn2 /é(?w} b 76 / 77 | & REWIZJA DATA OPIS ZMIAN OPRACOWAL/A
\ /o ../RGnn ) Z7
‘ ac) STACIT WYCIA ROWEROW N2XH-J 5x16mm2] . 103.L1/R0z2 102L2/R022 |
101L1/R0Z2 ey N2(H-J 3x25mm2  N2XH-J 5x16mm2 | W0 5052 STAFKI" ORANGE \ I | 102L3/R0Z2 ZARZADZAJACY PROJEKTEM
\ ; 207/RP1 N Y20 SIS\ \ \ \
Yy 101.L2/R0Z22 2 207/ w \YKrz0 5x10mm? sygn. do BM " i I i = = "ETC Architekci Sp. z 0.0." Spétka komandytowa
S YKYz0 5x2,5mm2 I 4 e
102/RBS 102/RBS Yyl Tsygn. do BWS) @ )7 7 i "
s | xZ7 i P
o 1xZ5 YAKY 4x16mm2 11x25 o W axtommy /T 102/R022 ‘/f\ ) & 52-225 Wroctaw, ul. Snopkowa 2b
™ X A AN A - K Y20 SA0mmz e e ‘ tel.: 71 78-79-730
Y T / _ e el.: -79-
]Z; L2/R0Z2 o e b &) ” b &) “ T /R0t ZASILANIE ____,_-——---“""'_———::_@___— 1202 L1/R022 Miastoprojekt Wroctaw Sp. z 0.0., 52-225 Wroctaw, ul. Snopkowa 2b e-mail: biuro@etca.com.pl
N ) e 101.L1/R0Z2 KANESZZE&(I)MSPB'W#{REE} ____SN,__—-—_-_—_-_‘_‘_‘_’_’_Q ____________________ 77 ' tel.: 7134292 93, e-mail: biuro@miastoprojektwroclaw.pl ARCHITEKCI
. JRGM2\ e ‘%—'—’—’:— """"""" 7" 102.L3/R022
b é é é ZASILANEE /7 1% ------------ SN ____________ ] 102.L2/R0Z2 / INZYNIER KONTRAKTU GENERALNY PROJEKTANT
z7 Zr zr z7 " PRZEPOMPOWNI PS2 ——- o e Z7 ‘ -
101.L3/R0Z2 101.L1/R0Z2 101.L2/R0Z2 101.L3/R0Z2 d i g WODY BASENOWES - Q D ~@-—--e»———-—-—"""@ ___________________ 77 102.L1/R022 BUDOWA OSRODKA NARCIARSTWA
c i N /' """" R (S -
. 0212/R027¢ 2. 5 77 102..3/R022 ‘. Dolnodlaski Park BIEGOWEGO | BIATHLONU W SZKLARSKIEJ
L/ 102.L1/R022 102.12/R022 B Irc:ngvc:asc?:is. Jl_ N::J:ki S.A POREBIE - JAKUSZYCACH
LI BN XXRUHAKXS 12/20kV, 1x120/50mm2 JAKUSZYCE - SZKLARSKA POREBA, Obreb 0008,
(g ODRLBNEGO OPRACOWANIA) STUDNIA_KABLOWA UL KWIATKOWSKIEGO 4, 52-326 WROCLAW dz. nr 414/2, oraz czeéci dz. nr 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1
ZAMAWIAJACY tel. 7172542 44 e-mail: sekretariat@dpin.pl PROJEKT
STUDNIA KABLOWA PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Broda /_A TOM 14
(Wg ODREBNEGO OPRACOWAN\A) NR UPR. PROJ. 325/98/UW i SCH EMAT IDEOWY
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Przemystaw Stachowski 02 . D
NRUPR.PROJ. | 328/98/UW . SIECI ELEKTRYCZNYCH
OPRACOWANIE: | mgr inz. Piotr Marszatek NAZWA RYS. NR RYS.
OPRACOWANIE: | mgr inz. Grzegorz Gawlowicz UMOWA UM0/2017 | KOD DCS_PW_1.4_02.D
BRANZA ELEKTRYCZNA | DATA 14.02.2018
FAZA PROJEKT WYKONAWGZY | SKALA ——




	Arkusze i widoki
	02


