Harmonogram prac serwisowych dla zespolu kogeneracyjnego/pradotworczego typu HE-XXXX-B z silnikami MAN

Zatacznik nr 1

Liczba godzin pracy
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0 |Przeglady codzienne / przeglady cotygodniows Iy

1 |Ogledziny zewneltrzne agregatu olojelojojololololojolojejolojololojo]ojolololololoia]s
2 [Kontrola i regulacja ukladu sterowania sloje]ofolele]|olo]olololojojolololojololalelojo]|o(olo]e
3 [Kentrola sekwangji rozruchu i 2alrzymania sig agregatu olejolofolelelolo]o|ofojolefolofolo]e]|olojojojelolole]e
4 [Kontrola polgczen $rubowych elojelojeleo|e]ojolololelo]o|olelolo|ojolole]olojolofo]e
5 [Kontrola urzadzen peryferyjnych dlolelolo]ole]|ejolojoleiolofolelojojelelojo]o]o]o]ofo]le
6 [Kontrola nastaw, parametrGw i 2abezpieczen agregatu w sterowniku dlojelololo]olojolojoloiolelolololololojoiololololoiole
7 |Kontrola plynéw eksploatacyjnych olololojolelo]ojololoefolo]o|elololololo|ojololo]ojolo]e
8 [Kentrola instalacji gazowej ($ciezki gazu agregatu) elojelojelololofolojoioleolololojojolelojojolololofole]e
9 [Kontrola zdarzen zarejestrowanych w sterowniku agragatu dlolojojolole]e]o]o]elolo]|o]o]ofjojofejelolo]o]o]o]o]e]e
10 [Kontrola koddw diagnostycznych ololelofolelololelololololelolofololo]oioioio|olofolo]e
11 |[Kontrola dzialania detektoréw uptywu gazu slojelofofelelolololololo|oloiofolofoloioioloiolojoleo]e
12 [Kontrola dzialania automatycznych zaworéw odpowietrzajacych olejojololelolo]ojolofololofojofololo]ololololololelole
13 |Kontrola odprowadzenia kondensalu z wymisnnika weda/spaliny i tiumika slolelolololelololofoioiolololefoiololelalsiolafofelo]s
14 |Kontrola dzialania systemu podgrzewania bloku silnika slojejololole]|e]|oioioioioiofoiofojo|oleloleioioiolo]ole
15 [Uzupeinienie zbiornika w systemie automatycznege uzupelniania oleju olejojejoleolololoiojoioiololo|ojofolololololo]ofofo]o]e
16 [Konirola : ustawienie luzdw zaworowych slojoloejoielololoioisioiololololoio]|oio|oioio|eio]|o]e]e
17_[Wymiana uszczelki pokrywy zawordw przy kazdej regulacji zaworow slojolejoiololololoiololeleiololofolololoioiolololoele
18 _[Kontrola parametréw pracy pradnicy sjejelejofolofofefojolololofojolofoiolofejofo]|ojofo]ole
19 [Wymiana oleju silnikowego Okres wymian: 1000mth / w zaleznosci od analizy fizy icznej oleju silnil

20 [Wymiana filtrow olejowych ‘Wymiana filtréw olejowych przy kaZdej wymianie oleju silnikowego

21 [Kontrola $wiec zaplonowych — czyszczenie, ustawienie dloioleioiololo]oie djojelojojoje]|ojolojoiojolojoleio
22 |Czyszczenie silnika i jego otoczenia olofolelololojolele ololojolofolololelojoioiojolo]o]e
23 [Kontrola paramelrdw pracy agragatu (po 20 min. pracy ped obciazeniem) olofolofojelolo]o]e slojelojolojolelolo]olololoio]le]e
24 [Kontrola ukiadu zapionowego @ 3 [ [ [ 4 13 13 [3 (3 L) [ 2 [
25 [Wymiana $wiece zaplonowych () [ (] [ @ (3 9 L3 (3 * (3 [ [ [
26 [Wymiana wkiadu fillra powietrza  « @ * [ ® * ® 2 ) (3 (3 o ® (3 ®
27 |Pomiar ciSnienia sprezania w kazdym cylindrze * @ ® * ¢ + ¥ * (3 ® (3 * (3 +
28 ontrola czujniki obrotdw e [ ® @ [ [ s [ (3 * () [ (3 *
29 |Kontrola przewodow odbioru mocy (pomiedzy pradnica w wylacznikiem gldwnym) 4 4+ @ 4 $ " & * 3 [ ¢ 3 @ *
30 [Kontrola/nastawa regulatora napiecia pradnicy [ 3 [} * ) & 3 ) ® ® ¢ 3 [ [)
31 [Czyszczenie luatek wenbylacyjnych pradnicy * [ (3 ) [ [ ) 2 (] o (] (3 (3 (3
32 |Kontrola ciggna przepustnicy mieszanki (przesmarowanie) 9 3 * * 0 L3 13 * o * + * ¢ ¢
33 [Kontrola reduklora ($ciezka gazu) 13 ® @ () ¢ ) (3 () ¢ ) ¢ * ® @
34 |Kontrola ukladu wydechowego 4 [ 4 13 * [ & (3 * ® (3 13 ® 3
35 [Kontrola stezeniz piynu chiodzacego * * [ + (3

36 [Czy ie filtra obiegu zewnetrznego (w zaleznosci od stopnia zabrudzenia) & 3 [ [ ® ¢ °
37 Wymiara wikiadu separatora oleju 2 (] (3 s
38 Wymiana czujnika Lambda (jesli komeczna) 2 * @ L)
39 [Kontrola wysokonapigciowych kabli zap! ych { wymiana) @ ® * *
40 [Kontrola cewek zapionowych (ewentualna wymiana) @ ¢ ¢ ¢
41 [Kontrela elementdw i uzwojen pradnicy / przesmarowanie loZysk pradnicy o 13 * o
42 MWymiana filtra gazu (w 2aleznosci od stopnia zabrudzenia) [ [ & 4
43 [Czyszczenie chivdnicy rezerwowej (w zaleznosci od siopnia zabrudzenia) & 3 ® *
44 [Pamiar i odnotowanie stopnia zuzycia gniazd zaworéw 3

45 WKontrola turbosprezarki & +

46 [Kontrola / czy ika gazu * 3
47 {Kontrola | czyszczenie intercooler'a ¢ 13
48 [Wymiana turbosprezarki o 3
49 Wymiana weiy i ziaczy gumowych w obiegach @ (3
S0 {Kontrola / wymiana czujnikéw temperatur i ciSnienia 3 L3
51 jKontrola / wymiana W ii wydechowej () L
52 Wymiana cieczy chlodzacej * 4
53 [Wymiana bateri rozruchowych * ()
54 Kontrola / wyczyszezenie wymiannika spaliny - plyn (3 [
55 Kontrola / wyczyszezenie wymiennikow plytowych piyn - piyn 4 ()
56 [Wymiana odpowietrznikéw [ [
57 [Wymiana kompletnych glowic cylindrowych (zaleznie od warunkéw eksploatacii) *
58 |Wymiana tulei cylindrowych )
58 Wymiana thokéw @
60 [Wymiana pier§cien okowych (3
61 [Wymiana korbowoddw 2
62 [Wymiana panewek korbowych, srub )
63 |Pomiar walka rozrzadu, walu kerbowodowego *
64 [Kontrola i wyczyszczenie chiodnicy oleju L)
65 [Przeglad techniczny pomp obiegowych {wymiana uszczelnien, fozysk) [
66 [Wymiana Kola rozrzgdu 03
67 MWymiana panewek giéwnych, srub °
68 Wymiana przedniego i tylnege uszczelnienia watu korbowego +
69 MWymiana walu korbowodowego (w zaleznosci od wynikdw pomiaru) &
70 [Wymiana / regeneracia rozrusznika *
71 Wymiana pompy oig"owe| silnika +
72 [Wymiana lozyska pradnicy, konserwacja uzwojen »
73 Kontrola / wymiana amortyzamréwsilnikaiprggnicy L3
74 IRegeneracja armatury gazowej na sciezki gazu [
75 Przeglad techniczny przepustnicy wraz z stownikiem ¢
76 Wymiana umika wydechu °
77 [Wymiana izolagji kompansatoréw instalacii wydechowej @
75 Remont giéwny &
79 [Protokdt ustugi serwisowej 2 wykonanych czynnosci / wpis do ksiazki senwisowej ololofoleoleo|ololojojololojoleloleo|ejolelo]lofololo]oioa]e
80
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