
0506

Kocioł ne ekogroszek
o mocy 75kW
z podajnikiem

Kocioł ne ekogroszek
o mocy 75kW
z podajnikiem

projektowane kanały
spalinowe 2x DN250

Istniejący kanał wywiewny
wentylacyjny 42x18cm

Projektowany fundament betonowy
1,5 x 4,2m o wysokości 0,5m

(krawędzie wykończyć
stalowymi kątowanikami)
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(poza zakresem opracowania)
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2xDN25
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Włączyć do istniejącej
instalacji
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Rzut pomieszczenia kotłowni  stan projektowany
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Pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra
dz. nr 792

Powiat Górowski
Ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra

Nawiew powietrza do
pomieszczenia (min. 500cm2)

Kratka lub otwory wentylacyjne
w dolnej części drzwi zewnętrznych

do instalacji c.o.
(poza zakresem opracowania)

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania  zasilanie

Istniejąca  instalacja centralnego ogrzewania  powrót

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania  zasilanie

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania  powrót
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