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UWAGA: Samozamykacze drzwi przeciwpożarowych skrzydła czynnego i biernego z regulatorem kolejności zamykania. Kierunek otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem AB-8, AB-9, AB-10. 
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Drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 1,70 m  i wysokości min. 2,00 m. Przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło wynoszące min. 1,00 m. Pozostałą część otworu drzwiowego powinno stanowić naświetle o klasie odporności ogniowej EI60.     
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