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Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30 - 050 Krakéw

Dotyczy: realizacji tezni solankowej

Wodociagi Miasta Krakowa Spdtka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na pismo
znak: 1D.500.4.24.KM2 z dnia 15.03.2024r. (z data wptywu 18.03.2024r.) dotyczace mozliwo$ci
przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej tezni solankowej planowanej do realizacji
w ramach budzetu obywatelskiego pn.: ,,Budowa tezni solankowej wraz z infrastruktura
towarzyszacg przy ul. Banacha”, dzialka nr 620/2 obr. 29, j.ew. Krowodrza, informuje:

1. Na terenie dziatki nr 620/2 obr. 29, j.ew. Krowodrza oraz w bezposrednim jej sasiedztwie
znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne:

a) sie¢ wodociggowa DN 200mm biegngca w ul. Banacha,

b) sie¢ wodociaggowa DN 100mm biegngca wzdhuz budynkéw Kuznicy Kottgtajowskiej 6 — 6B,
po ich zachodniej stronie,

c) sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 300mm biegnaca po terenie przedmiotowej dziatki,
w jej potudniowej czesci.

Lokalizacje i1 parametry istniejacych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych

w posiadaniu WMK S.A. znajdujacych sie¢ na terenie oraz w sasiedztwie przedmiotowej dziatki

mozna potwierdzi¢ w Dziale Dokumentacji i Odbiorow WMK S.A.

2. Biorac pod uwagg przedstawiong wylacznie orientacyjng lokalizacj¢ planowanej tezni solankowej
(bez zadnych rozwigzan projektowych), w obrebie ktorej znajduje sie opisana powyzej
sie¢ kanalizacji sanitarnej ogdlnie informujemy, ze:

e na trasie przebiegu ww. sieci kanalizacyjnej winien pozosta¢ technologiczny pas terenu,
wolny od obiektow budowlanych i zadrzewien, o szerokosci 1,0m (mierzac od zewnetrznej
krawedzi przewodu);

o wszelkie elementy konstrukcyjne tezni oraz ewentualnych obiektow jej towarzyszacych

nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem wymaganej przez WMK S.A. odlegtosci od ww. sieci
kanalizacyjnej, wynoszacej min. 5,0m.
Ewentualna ich lokalizacja w odlegtosci mniejszej niz ww. wymagana mozliwa jest wyltacznie
na podstawie opinii konstrukcyjnej (opracowanej w oparciu o dokumentacj¢ geotechniczng
gruntu oraz szczegOlowag technologie¢ prowadzenia robot budowlanych) gwarantujacej
stateczno$¢ sieci w trakcie realizacji inwestycji, jak rowniez stateczno$¢ t¢zni i obiektow
jej towarzyszacych na wypadek wystgpienia ewentualnej awarii sieci.

Administratorem danych osobowych s3 WMK S.A.
Szczegotowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostepne sq na stronie: https://wodociaqgi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html
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Opracowata: Justyna Ptazienska, tel. 12 42 42 377

Majac na uwadze zasygnalizowang lokalizacje planowanej tezni solankowej w potudniowej czesci
dziatki nr 620/2 obr. 29, j.ew. Krowodrza informujemy, ze ze wzgledu na zbyt duza odlegtos¢
od ul. Banacha, nie widzimy mozliwosci realizacji przylacza wodociggowego do te¢zni
w oparciu o sie¢ wodociggowa DN 200mm biegnaca w tej ulicy.

Wstepnie informujemy, ze doprowadzenie wody do przedmiotowej tezni solankowej
mozna rozwazy¢ w oparciu o sie¢c wodociggowa DN 100mm biegnaca po stronie zachodniej
(opisang w pkt. 1b), co bedzie si¢ wigzato z poprowadzeniem przytacza po terenie dziatki sasiednie;j,
np. dziatki nr 619/8 obr. 29, j.ew. Krowodrza.

Ewentualne odprowadzenie $ciekow przemystowych z tezni solankowej w oparciu o sie¢ kanalizacji
sanitarnej ©300mm (opisana w pkt. 1c) wymaga realizacji przylacza kanalizacyjnego
oraz uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocze$nie informujemy,
ze bezposrednio do sieci kanalizacyjnej nie moze mie¢ miejsca odprowadzanie §ciekow z tgzni
bez ich uprzedniego podczyszczenia, co winno jednoznacznie wynika¢ z dokumentacji projektowe;.
Zaznaczamy, ze jako$¢ odprowadzanych sciekéw przemystowych winna odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1757). Celem umozliwienia poboru probek
sciekow przemystowych przez stuzby WMK S.A., na przylaczu kanalizacyjnym trzeba bedzie
przewidzie¢ studzienke kontrolno-pomiarows.

Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow z planowanej tezni solankowej wymaga
wczesniejszego uzyskania w WMK S.A. warunkow przytaczenia do sieci. Stosowny wniosek
w tym zakresie dostgpny jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl - wniosek
o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci DRUK NR ITT-1. Do wniosku nalezy zalaczy¢
plan zabudowy =z docelowg lokalizacja projektowanej tezni lub szkic sytuacyjny,
okreslajacy usytuowanie przytaczy w stosunku do istniejacej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, a takze propozycje doprowadzenia wody
(wraz ze wstepng deklaracjg posiadania zgody na dysponowanie terenem dziatki sgsiedniej
na cele budowlane).

Przestane materiaty zatrzymujemy do celow stuzbowych.
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