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INST.

Nr  projektu:

Rusunki wykonane w programie

Nr rysunku:

SPRAWDZAJĄCY

NR UPR. PROJ.

 1 : 50

PROJEKTOWAŁ

NR UPR. PROJ.

OPRACOWAŁ

NR UPR. PROJ.

82/2001

-

162/67

KS-01

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RZUT III PIĘTRA - APTEKA

- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA - RURY PVC/HT KIELICHOWE

   ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ EPDM

  - PODEJŚCIA POD PRZYBORY I ODCINKI W ŚCIANACH

  - ODCINKI PROWADZONE W ŚCIANACH I POSADZCE BUDYNKU

- OZNACZENIE KIERUNKU PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

- OZNACZENIE MIN. SPADKU NA ODCINKACH POD STROPEM

- OZNACZENIE WPUSTU ŚCIEKOWEGO W POSADZCE

P10

- OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU

  KANALIZACJI SANITARNEJ

P1

- OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO

  ODCINKA KANALIZACJI Z RUR PVC/HT

Ø110Ø50 -

- PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

K
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K

S

K

S

K

S

K
S

- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA - RURY PVC/HT KIELICHOWE

   ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ EPDM

Pi16

- OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO  PIONU KANALIZACJI

  SANITARNEJ Z RUR PVC - DO WYKORZYSTANIA DOCELOWEGO

Pi1

OZNACZENIA

UWAGA:

W związku z brakiem możliwości dostępu do niektórych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,

innego niż pokazany na rysunku, układu ścian wewnętrznych, wykonawca zobowiązany jest do

dokonania ostatecznych pomiarów tych elementów na budowie oraz wprowadzenia stosownych korekt

w porozumieniu z projektantem.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych

elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie

realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku

stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.

Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową

III piętra B budynku Szpitala w Kup celem

realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń

administracyjnych

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

46-082 Kup; ul. Karola Miarki 14

PB

PROJEKT WYKONAWCZY

Autodesk Revit nr.397-21976190

KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS

i = 2,0% 

BRANŻA

1. ISTN. PIONY KANALIZACYJNE WYKONAĆ W BRUZDACH W POSADZCE DO MIEJSC ICH

   WPROWADZENIA W ŚCIANY LUB OBUDOWY G-K.

2. NOWE INSTALACJE KANALIZACYJNE W POMIESZCZENIACH PROWADZIĆ W BRUZDACH

  ŚCIENNYCH I W PRZEGRODACH, CZĘŚCIOWO W POSADZCE 3 PIĘTRA.

3. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ INSTALACJAMI PRZEZ PRZEGRODY STREF POŻAROWYCH

  ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA P.POŻ. W SYSTEMIE PROMAT LUB HILTI, POSIADAJĄCE

  WYMAGANĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ DLA RUR PALNYCH.

UWAGI
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