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tablica TR2

Całość instalacji elektrycznej oświetlenia wykonać
przewodem kabelkowym YDY 3(4)x1,5mm2 pod tynk
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Lista opraw

Numer oprawy Rodzaj oprawy Wyposażenie Strumień świetlny Współczynnik konserwacji Moc przyłączowa Liczba

1 LVPC_E-180 lm 1x LVPC/1W/E 190 lm 0.80 3 W 2

2
DAISY PPLX WH

840 39 595
1x LED 3980 lm 0.80 38 W 8

3
ASTER N PC OPAL

IP65 840 46 1200
4x LED 6100 lm 0.80 38 W 33

4
ASTER N PC OPAL

IP65 840 68 1200
4x LED 8968 lm 0.80 56 W 19

5
DAISYR P PLX WH

840 41 595
1x LED 4100 lm 0.80 40 W 6

6 AXNO_E-180lm 1x AXNO/1W/E 180 lm 0.80 2,5 W 1

7
ORCHID K PLX IP44

BL 830 15 575
1x LED 2129 lm 0.80 14 W 2

8
POPPY O N IP54

840 19 D280
1x LED 2071 lm 0.80 24 W 2

9 AXNO_E-180lm 1x AXNO/1W/E 180 lm 0.80 2.4 W 3
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tablica TR2

Całość instalacji elektrycznej gniazd wtykowych wykonać
przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm2 pod tynk i

YDY 5x2,5mm2 pod tynk
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Całość instalacji elektrycznej przyzywowej wykonać
przewodem kabelkowym YTDY 6x0,5mm2 pod tynk

Instalację kontroli dostępu wykonać przewodem

YTDY 6x0,5mm2 i przewodem o 4 wiązkach parowych

skręcanych z żyłizolowanych fi 0,5 UTP 6e 4x2x0,5mm2
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Całość instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia

ewakuacyjnego wykonać przewodem kabelkowym

YDY 4x1,5mm2 pod tynk z tablicy TR 1

Istniejąca tablica TR1

do przebudowy

RZUT PIWNIC

SKALA 1:100

wyburzenia

zamurowania

LEGENDA:

4 5

9

6

8
10

11

12

21201918

STANOWISKO 2
STANOWISKO 1

STANOWISKO 2

EW EW

EW EW

Ew 9 szt. OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram)



Zasilanie central wentylacyjnych wykonać
przewodem kabelkowym YDY 5x4mm2

pod tynk

Wentylatory kanałowe należy podłączyć pod

obwody oświetleniowe danego pomieszczenia
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Kontrola obecności napięcia

Gniazdo 3-faz.
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