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Kable pomiarowe

ekranowane typ LIYCY 2x0,75

Lampki sygnalizacy jne: 1Hl-zielona-zasilanie p-py CO

2H1-zlelona—-zasilanie p—py CwU

Przetwornik cisnienia inst, wewnetrznej (4-200mA, (0-6dbar
. Zasilacz listwowy Uwy j= 24VDC, Imax =200mA

. R rezystor pomiarowy 500 Ohm/0,5 W

0- Wylaczone
2- Praca automatyczna

Licznik clepta
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Impulsator wodom,
uzupelnla Jacego

INWESTOR: Komunoale Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy

mieszkalhego przy ul, Leszczynskiego 49 w Bydgoszczy
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