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 AG-1 Agregat chłodniczy do chłodnicy
 w centrali wentylacyjnej CNW PP
 Qch=7,24kW, Pel=3,50kW, 220-240V,
 50Hz, R410A, wymiary: 890x900x320
 m=68kg
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POM.GOSP.
-0/28

A5,72 m2
pcv*

POM.TECH.
-0/26

A22,41 m2
pcv*

KORYTARZ
-0/13

A37,63 m2
pcv*

ARCHIWUM
-0/16

A23,43 m2
pcv*

WENTYLATORNIA
-0/17

A35,08 m2
gres

KOMUN.
-0/11

A6,12 m2
pcv*

SZATNIA(40)
-0/23

A26,77 m2
pcv*

POMIESZCZENIE SOCJALNE
-0/21

A26,22 m2
pcv*

ŁAZIENKA
-0/19

A16,19 m2
pcv*

P.SOCJ.
-0/20

A3,74 m2
pcv*

WC
-0/24

A2,86 m2
pcv*

MAGAZYN
-0/15

A10,28 m2
pcv*

KOMUN.
-0/12

A11,01 m2
pcv*

SZATNIA DAMSKA(101)
-0/18

A63,60 m2
pcv*

KLATKA SCHOD.
-0/K5

A6,18 m2
gres

PRO MORTE
-0/45

A10,68 m2
pcv

POM.TECHNICZNE
-0/27

A11,55 m2
gres

NATRYSK
-0/22

A6,15 m2
pcv*

POM.TECH.
-0/51

A15,06 m2
gres

POM.GOSP.
-0/43

A16,76 m2
wyl.bet.

WENTYLATORNIA
-0/44

A13,17 m2
gres

POK.OPISÓW
-0/09

A15,07 m2
pcv*

POM.MYCIA I DEZYNF.
-0/40

A3,94 m2
pcv*

PAKOWANIE/STR.CZYSTA/
-0/40/1

A5,66 m2
pcv*

ROZPAK./STR.STERYLNA/
-0/40/2

A3,30 m2
pcv*

ŚLUZA
-0/40/3

A4,37 m2
pcv*

KL.SCHOD.
-0/K4

A28,50 m2
gres

SALA WYPOCZYNKOWA DLA PACJ.
-0/35

A13,80 m2
pcv*

ZAPLECZE
-0/34

A3,66 m2
pcv*

SZATNIA
-0/36

A19,14 m2
pcv*

ZA
PL

EC
ZE

 B
IU

R
O

W
E

-0
/3

9
A

8,
37

 m
2

pc
v*

POM.PRZYGOT.PACJ.
-0/38

A11,81 m2
pcv antyelektrostatyczne*

SALA WYPOCZYNKOWA DLA PACJ.
-0/33

A31,48 m2
pcv*

KL.SCHOD.
-0/K3

A18,71 m2
lastryko/pcv

WC PACJ."N"
-0/37

A6,04 m2
pcv*

STEROWNIA
-0/02a

A2,15 m2
pcv antyelektr.*

POK.PRZYG.PACJ.
-0/05

A7,75 m2
pcv antyelektr.*

POK.OPISÓW
-0/04

A15,26 m2
pcv*

KABINA
-0/03

A2,57 m2
pcv antyelektr.*

GABINET RTG
-0/02

A16,14 m2
pcv antyelektr.*

POCZEKALNIA
-0/01

A13,36 m2
pcv*

POM.TECHNICZNE
-0/08

A11,51 m2
pcv*PRACOWNIA REZONANSU

-0/07
A30,35 m2

pcv antyelektr.*

WC
-0/30

A8,18 m2
pcv*

MAG.
-0/29

A3,04 m2
pcv*

KOMUNIKACJA
-0/31

A69,71 m2
pcv*
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OPRACOWAŁ :

UL.SKARBOWA 4  31-121 KRAKÓW
SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.J.DIETLA

1:50

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH

DATA :

SKALA:

NAZWA RYSUNKU : NR RYS.

OPRACOWANO PROGRAMEM ARCHICAD NR LICENCJI:
8-5691046,8-56910467

:TEMAT

FAZA PROJEKTU :

ADRES :

BRANŻA :

AL.FOCHA  33   30-119 KRAKÓW

TECHNOLOGIA

inż.LUCYNA GUZIK

NR PROJEKTU :

KRAKÓW  kwiecień  2022

T2

KR-SD- PBA -T-I/ 1

MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM.J.DIETLA W

KRAKOWIE PRZY AL.FOCHA 33 W CELU
OGRANICZENIA WYSTĄPIENIA NEGATYWNYCH

SKUTKÓW COVID-19

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. ALICJA RAJSKA

RZUT NISKIEGO PARTERU/poziom -1/

UWAGA:

PROJEKT  TECHNOLOGII  NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANŻOWYMI:
PROJEKTEM ARCHITEKTURY ,PROJEKTEM   INSTALACJI   WENTYLACJI    MECHANICZNEJ, PROJEKTEM  INSTALACJI  WOD
-KAN, INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA,  INSTALACJI CO, PROJEKTEM INSTALACJI   ELEKTRYCZNYCH   I
TELETECHNICZNYCH   W   ZAKRESIE  KTÓREGO   NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PUNKTY WYŁĄCZNIKÓW I GNIAZDEK
ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ PUNKTY ZASILANIA  URZĄDZEŃ  TECHNOLOGICZNYCH.

 * Rozprowadzenie instalacji wod-kan, wg.opracowań branżowych.

wentylacji mechanicznej.

* Instalacja co i rozmieszczenie grzejników wg.projektu branżowego.

* Prowadzenie gazów medycznych nad stropami podwieszonymi po montazu

W.SANIT
01/14

A6,23m2
gres

POMIESZCZENIA OBJĘTE
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES PRZEBUDOWY


